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EDITAL N° 77/2014

CONTROLO DE QUALIDADE DA AGUA

Carlos Augusto Castanheira Penas, Vice - Presidente na auséncia do Presidente da
Camara Municipal de Chaves, torna publico, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 17.°, n.° 1 do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto, os resultados analiticos
obtidos na implementagdo do Programa de Controlo da Qualidade da Agua, do periodo
de 1 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014, fornecida pelo Municipio de Chaves, a
todos os prédios situados nas zonas do concelho servidas pelo sistema publico de
distribuicdo, acompanhados dos elementos informativos disponiveis, que permitem

avaliar o grau de cumprimento das normas em vigor.

A qualidade da agua do sistema de abastecimento publico foi avaliada, por iniciativa da
Camara Municipal de Chaves, nas condigbes e com frequéncia estipulada no Decreto-
Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto, visando a observancia das normas ou padrbes

exigiveis a sua utilizacao para consumo humano.

Os resultados dessa avaliagao, que foi efectuada pelo LRTM — Laboratério Regional de
Tras-os-Montes, aos sistemas de abastecimento de Chaves 1 (fornecida pela ATMAD),
de Vilarelho da Raia, do Cambédo, de Lagarelhos, de Peto de Lagarelhos, de Escariz,
de Polide, de Parada, de Sanfins/Mosteiro, de Santa Cruz da Castanheira, de Moreiras,
de France, de Almorfe, de Campo de Cima, de Vilas Boas, de Ventuzelos, de Oucidres,
de Vila Nova de Monforte, de Vilar de Iseu, de Sobrado, de Santiago, de Nogueira da
Montanha/Gondar, de Macos, de Carvela, de Sandomil/Capeludos, de Amoinha Velha,
de Santa Marinha, de Alanhosa, de Agragdes, de Dorna, de Fernandinho, de Pereiro, de
Pévoa de Agragdes, de Noval, de Soutelo — Pago, de Soutelo — Prumal, de Izei, de Izei
1, de Fornos, de Selhariz de Vale da Touga/da Capela, de Valverde e de Ribeira das
Avelds e constam dos boletins em anexo, no total de 22 paginas, que se encontram

numeradas e rubricadas e constituem parte integrante do presente edital.
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Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica, o presente Edital, que vai ser

afixado nos lugares do costume.

E eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de Departamento de Coordenacgéo

Geral, no uso de competéncias delegadas, o subscrevi.

Chaves, 06 de agosto de 2014

O Vice - Presidente da Camara Municipal,
Na auséncia do Presidente

(Arg. Carlos Castanheira Penas)
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Chaves 1 - Chaves, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS °
Cimara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n." 77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
. Valores obtidos o A <1s % N.° Analises PCQA %
A A Valor Paramétrico (VP) NCA . g
s meutuntates) fixado no DL 306/2007 Minimo Maiximo | superiores VP Cun:i]l))r{,n]l)ento Agendadas| Realizadas Rt:ﬁlzl::;is

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 19 19 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 19 19 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.1 0.6 - 100 19 19 100
Aluminio (ng/L Al) 200 <10 94 0 100 7 7 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 7 7 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigao) 3 <l <l 0 100 7 7 100
Clostridium perfringens (N/ml) 0 0 0 0 100 7 7 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 52 143 0 100 7 7 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 18 0 100 7 7 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 7 7 100
Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 7 7 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 7 7 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <1.9 0 100 7 7 100
Sabor a 25°C (Factor dilui¢do) 3 <1 <1 0 100 7 7 100
Turvagao (NTU) 4 <0.5 1 0 100 7 7 100
pH (unidades pH) >6.5¢<9 6.5 7.6 0 100 7 7 100
Benzo(a)pireno (ng/L) 0.010 <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Célcio (ng/L Ca) 2 10 10 0 100 1 1 100
Chumbo (ug/L Pb) 10 <1.0 <1.0 0 100 1 1 100
Cobre (mg/L Cu) 2.0 0.0021 0.0021 0 100 1 1 100
Dureza total (mg/L CaCO;) - 24 24 0 100 1 1 100
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Ferro (ug/L Fe) 200 <40 <40 0 100 1 1 100
Magnésio (mg/L Mg) - 2.0 2.0 0 100 1 1 100
Nitritos (ug/L NO,) 0.5 <0.04 <0.04 0 100 1 1 100
Niquel (ug/L Ni) 20 5 5 0 100 1 1 100
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(gui)perileno (ng/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Indeno (1,2,3-cd)pireno (ug/L) - <0.016 <0.016 0 100 1 1 100
Trihalometanos — total (ng/L): 100 10 10 0 100 1 1 100
Cloroférmio (ng/L) - 10 10 0 100 1 1 100
Bromoformio (ng/L) - <7 <7 0 100 1 1 100
Bromodiclorometano (pg/L) - <7 <7 0 100 1 1 100
Dibromoclorometano (png/L) - <7 <7 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Chavesl (Vila Verde da Raia, Sto. Estévao, Faides, Lamadarcos, Vila Frade, Valdanta, Abobeleira, Casas dos Montes, Outeiro Seco,
Vila Nova de Veiga, Outeiro Jusiio, Santa Cruz Trindade, Santo Anténio de Monforte, Vidago, Vila Verde de Oura, Arcossd, Nogueirinhas,

Madalena, Santa Maria Maior)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Vilarelho da Raia - Chaves, Concelho de Chaves

A . CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o

Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.* 77

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE

piiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30

(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho

. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Anli % N.° Anilises PCQA %

Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 Minimo Miximo | superiores VP Cumprimento Acendadasl Realizad Analises

do VP gendadas) Realizadas Realizadas

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 3 3 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 3 3 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.3 - 100 3 3 100
Amonio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens (N/ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 66 66 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO3) 50 <4 <4 0 100 1 1 100




\

G )
Y -
OAb g i

Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Turvagio (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5e<9 6.5 6.5 0 100 1 1 100
1 — Sistema de Vilarelho da Raia (Vilarelho da Raia, Vilarinho da Raia, Vilela Seca, Torre de Ervededo, Vila Me3, Bustelo)
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema do
Cambédo, Freguesia de Vilarelho da Raia, Concelho de Chaves
A .. CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.’ 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da ,rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Parametro (unidades) palogbarameticol(L) T B N.? Anili Cum :{‘i'mento ~antie POOA Ané'l)?;es
fixado no DL 306/2007 Minimo | Maximo | superiores VP d]()) VP Agendadas| Realizadas Realizadas
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.1 0.2 - 100 2 2 100
1 — Sistema do Cambédo (Cambédo).
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Ribeira das Avelas, Freguesia da Madalena, Concelho de Chaves
A .. CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Parametro (unidades) Naloiaramcticol(yh) aloren obrides N.* Andli Cump‘;{li)mento S e POOA Ansi'l)f;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas| p o -0
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.3 - 100 2 2 100
1 — Sistema de Ribeira das Avelas (Ribeira das Avelas).
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Lagarelhos, Freguesia de Sao Pedro de Agostém, Concelho de Chaves
A .. CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Anli % N.° Anilises PCQA %
Parametro (unidades) fixad DL 306/2007 L. L. . VP Cumprimento . Analises
ixado no Minimo Maximo | superiores do VP Agendadas] Realizadas Realizadas
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.6 0.6 - 100 1 1 100
Amonio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 49 49 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 7.03 7.03 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO3) 50 <4 <4 0 100 1 1 100
Numero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Numero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (NTU) 4 <05 <05 0 100 1 1 100
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pH (unidades pH) >6.5e<9 7.0 7.0 0 100 1 1 100
Aluminio (ug/L Al) 200 30 30 0 100 1 1 100
Antimonio (pg/L Sb) 5 <1 <1 0 100 1 1 100
Arsénio (ug/L As) 10 3.6 3.6 0 100 1 1 100
Benzeno (ug/L) 1.0 <0.20 <0.20 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (pg/L) 0.010 <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Boro (mg/L B) 1.0 <0.01 <0.01 0 100 1 1 100
Bromatos (ug/L BrOs) 10 <5.0 <5.0 0 100 1 1 100
Cadmio (pg/L Cd) 5.0 <0.4 <0.4 0 100 1 1 100
Calcio (ng/L Ca) - 2.2 2.2 0 100 1 1 100
Chumbo (ng/L Pb) 10 <1.0 <1.0 0 100 1 1 100
Cianetos (ug/L CN) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens (N/ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cobre (mg/L Cu) 2.0 <0.001 <0.001 0 100 1 1 100
Cromio (pg/L Cr) 50 <1.0 <1.0 0 100 1 1 100
1,2-dicloroetano (ug/L) 3.0 <0.750 <0.750 0 100 1 1 100
Dureza total (mg/L CaCO3) - 12 12 0 100 1 1 100
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Ferro (ng/L Fe) 200 5.1 5.1 0 100 1 1 100
Fluoretos (mg/L F) 1.5 <0.4 <0.4 0 100 1 1 100
Magnésio (mg/L Mg) - <2.0 <2.0 0 100 1 1 100
Mercurio (ug/L Hg) 1 <0.010 <0.010 0 100 1 1 100
Nitritos (ug/L NO,) 0.5 <0.04 <0.04 0 100 1 1 100
Niquel (ug/L Ni) 20 <2.0 <2.0 0 100 1 1 100
Selénio (ug/L Se) 10 <3.0 <3.0 0 100 1 1 100
Cloretos (mg/L Cl) 250 8 8 0 100 1 1 100
Sédio (mg/L Na) 200 5.35 5.35 0 100 1 1 100
Sulfatos (mg/L SOy) 250 <10 <10 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (pg/L) 10 <0.20 <0.20 0 100 1 1 100
Tricloroeteno (pg/L) 10 <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos Tricloroeteno (ug/L): 0.10 <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno (pug/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(gui)perileno (ng/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Indeno (1,2,3-cd)pireno (ug/L) - <0.016 <0.016 0 100 1 1 100
Trihalometanos — total (ng/L): 100 10.03 10.03 0 100 1 1 100
Cloroférmio (pg/L) - 5.12 5.12 0 100 1 1 100
Bromoformio (pug/L) - 0.26 0.26 0 100 1 1 100
Bromodiclorometano (pg/L) - 2.24 2.24 0 100 1 1 100
Dibromoclorometano (png/L) - 1.41 1.41 0 100 1 1 100
Pesticidas — total (ng/L): 0.50 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100
Alacloro (ug/L) 0.10 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100
Linurdo (ng/L) 0.10 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Lagarelhos (Lagarelhos)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Escariz, Freguesia de Sdo Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de anlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho

ren Valores obtidos . % N.° Anilises PCQA %

Parametro (unidades) ‘g;:;f:;aglft;ﬁ;‘;z((z)l;) Minimo | Maximo ssl.)efiores VP Cumprimento A ] Analises

do VP gendadas| Realizadas Realizadas

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - <0.1 <0.1 - 100 1 1 100
Amonio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 130 130 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 6 6 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 3.38 338 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NOs) 50 <4 <4 0 100 1 1 100
Numero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Numero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <1 0 100 1 1 100
Turvagio (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 ¢ <9 7.1 7.1 0 100 1 1 100
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Aluminio (ug/L Al) 200 10 10 0 100 1 1 100
Antimonio (pg/L Sb) 5 <1 <1 0 100 1 1 100
Arsénio (ug/L As) 10 173 173 1 0* 1 1 100
Benzeno (ug/L) 1.0 <0.20 <0.20 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ng/L) 0.010 <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Boro (mg/L B) 1.0 <0.01 <0.01 0 100 1 1 100
Bromatos (ng/L BrOs) 10 <5.0 <5.0 0 100 1 1 100
Cadmio (pg/L Cd) 5.0 <0.40 <0.40 0 100 1 1 100
Calcio (pg/L Ca) - 10.0 10.0 0 100 1 1 100
Chumbo (pg/L Pb) 10 <1.0 <1.0 0 100 1 1 100
Cianetos (ug/L CN) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens (N/ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cobre (mg/L Cu) 2.0 0.0014 0.0014 0 100 1 1 100
Cromio (pg/L Cr) 50 <1.0 <1.0 0 100 1 1 100
1,2-dicloroetano (pug/L) 3.0 <0.750 <0.750 0 100 1 1 100
Dureza total (mg/L CaCO;) - 38 38 0 100 1 1 100
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Ferro (ug/L Fe) 200 28.5 28.5 0 100 1 1 100
Fluoretos (mg/L F) 1.5 <0.4 <0.4 0 100 1 1 100
Magnésio (mg/L Mg) - 3.0 3.0 0 100 1 1 100
Mercurio (ug/L Hg) 1 <0.01 <0.01 0 100 1 1 100
Nitritos (ug/L NO,) 0.5 <0.04 <0.04 0 100 1 1 100
Niquel (ug/L Ni) 20 <2.0 <2.0 0 100 1 1 100
Selénio (ug/L Se) 10 <3.0 <3.0 0 100 1 1 100
Cloretos (mg/L Cl) 250 10 10 0 100 1 1 100
Sédio (mg/L Na) 200 12.9 12.9 0 100 1 1 100
Sulfatos (mg/L SOy) 250 <10 <10 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (ng/L) 10 <0.20 <0.20 0 100 1 1 100
Tricloroeteno (pg/L) 10 <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos Tricloroeteno (ug/L): 0.10 <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(gui)perileno (ng/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Indeno (1,2,3-cd)pireno (ug/L) - <0.016 <0.016 0 100 1 1 100
Trihalometanos — total (ng/L): 100 <20 <20 0 100 1 1 100
Cloroférmio (pg/L) - 0.33 0.33 0 100 1 1 100
Bromoformio (pug/L) - <0.20 <0.20 0 100 1 1 100
Bromodiclorometano (pg/L) - <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Dibromoclorometano (pg/L) - <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Pesticidas — total (ng/L): 0.50 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100
Alacloro (ug/L) 0.10 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100
Linurdo (ng/L) 0.10 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100

*Causas: Carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua Medidas Corretivas: Nao foram tomadas medidas mas existe ja um plano de trabalhos com vista a sua

correc¢io

1 — Sistema de Escariz (Escariz)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Piiblico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Peto
de Lagarelhos, Freguesia de Sdo Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Cémara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho

. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Anli % N.° Anilises PCQA %

Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 Minimo Méximo | superiores VP Cumprimento Agendadas| Realizad Analises

do VP gendadas) Realizadas Realizadas

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.8 0.8 - 100 1 1 100
Amonio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 48 48 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 7.03 7.03 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NOs) 50 <4 <4 0 100 1 1 100
Numero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Numero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagio (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
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pH (unidades pH) >6.5e<9 6.8 6.8 0 100 1 1 100
Aluminio (ug/L Al) 200 29 29 0 100 1 1 100
Antiménio (pg/L Sb) 5 <1 <1 0 100 1 1 100
Arsénio (ug/L As) 10 3.6 3.6 0 100 1 1 100
Benzeno (ug/L) 1.0 <0.20 <0.20 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (pg/L) 0.010 <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Boro (mg/L B) 1.0 <0.01 <0.01 0 100 1 1 100
Bromatos (ug/L BrOs) 10 <5.0 <5.0 0 100 1 1 100
Cadmio (pg/L Cd) 5.0 <0.4 <0.4 0 100 1 1 100
Calcio (ng/L Ca) - 2.4 2.4 0 100 1 1 100
Chumbo (ng/L Pb) 10 <1.0 <1.0 0 100 1 1 100
Cianetos (ug/L CN) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens (N/ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cobre (mg/L Cu) 2.0 <0.001 <0.001 0 100 1 1 100
Cromio (pg/L Cr) 50 <1.0 <1.0 0 100 1 1 100
1,2-dicloroetano (ug/L) 3.0 <0.750 <0.750 0 100 1 1 100
Dureza total (mg/L CaCO3) - 11 11 0 100 1 1 100
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Ferro (ng/L Fe) 200 54 54 0 100 1 1 100
Fluoretos (mg/L F) 1.5 <0.4 <0.4 0 100 1 1 100
Magnésio (mg/L Mg) - <2.0 <2.0 0 100 1 1 100
Mercurio (ug/L Hg) 1 <0.010 <0.010 0 100 1 1 100
Nitritos (ug/L NO,) 0.5 <0.04 <0.04 0 100 1 1 100
Niquel (ug/L Ni) 20 <2.0 <2.0 0 100 1 1 100
Selénio (ug/L Se) 10 <3.0 <3.0 0 100 1 1 100
Cloretos (mg/L Cl) 250 8 8 0 100 1 1 100
Sédio (mg/L Na) 200 5.33 5.33 0 100 1 1 100
Sulfatos (mg/L SOy) 250 <10 <10 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (pg/L) 10 <0.20 <0.20 0 100 1 1 100
Tricloroeteno (pg/L) 10 <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos Tricloroeteno (ug/L): 0.10 <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno (pug/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(gui)perileno (ng/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Indeno (1,2,3-cd)pireno (ug/L) - <0.016 <0.016 0 100 1 1 100
Trihalometanos — total (ng/L): 100 3.68 3.68 0 100 1 1 100
Cloroférmio (pg/L) - 1.72 1.72 0 100 1 1 100
Bromoformio (pug/L) - 0.22 0.22 0 100 1 1 100
Bromodiclorometano (pg/L) - 0.84 0.84 0 100 1 1 100
Dibromoclorometano (png/L) - 0.90 0.90 0 100 1 1 100
Pesticidas — total (ng/L): 0.50 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100
Alacloro (ug/L) 0.10 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100
Linurdo (ng/L) 0.10 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Peto de Lagarelhos (Peto de Lagarelhos)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Piiblico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Ventuzelos, Freguesia de Sao Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
n 0, o Als o
Parametro (unidades) palogarametico(Yh) 'W.‘l(’res Obm,io_s N.? A ali Cumpl{‘i,mento s PC_QA Anz’llf;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas| p .00

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.4 0.4 - 100 1 1 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 177 177 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 4.95 4.95 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO3) 50 <4 <4 0 100 1 1 100
Numero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Numero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (NTU) 4 <05 <05 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 ¢ <9 6.7 6.7 0 100 1 1 100
Aluminio (ug/L Al) 200 12 12 0 100 1 1 100
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Antiménio (pg/L Sb) 5 <1 <1 0 100 1 1 100
Arsénio (ug/L As) 10 172 172 1 0* 1 1 100
Benzeno (ug/L) 1.0 <0.20 <0.20 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ng/L) 0.010 <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Boro (mg/L B) 1.0 <0.01 <0.01 0 100 1 1 100
Bromatos (ng/L BrOs) 10 <5.0 <5.0 0 100 1 1 100
Cadmio (pg/L Cd) 5.0 <0.4 <0.4 0 100 1 1 100
Calcio (pg/L Ca) - 6.7 6.7 0 100 1 1 100
Chumbo (pg/L Pb) 10 <1.0 <1.0 0 100 1 1 100
Cianetos (ug/L CN) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens (N/ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cobre (mg/L Cu) 2.0 0.0054 0.0054 0 100 1 1 100
Cromio (pg/L Cr) 50 <1.0 <1.0 0 100 1 1 100
1,2-dicloroetano (ug/L) 3.0 <0.750 <0.750 0 100 1 1 100
Dureza total (mg/L CaCO;) - 34 34 0 100 1 1 100
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Ferro (ug/L Fe) 200 5.7 5.7 0 100 1 1 100
Fluoretos (mg/L F) 1.5 <0.4 <0.4 0 100 1 1 100
Magnésio (mg/L Mg) - 4.1 4.1 0 100 1 1 100
Mercurio (ug/L Hg) 1 <0.010 <0.010 0 100 1 1 100
Nitritos (ug/L NO,) 0.5 <0.04 <0.04 0 100 1 1 100
Niquel (ug/L Ni) 20 2.7 2.7 0 100 1 1 100
Selénio (ug/L Se) 10 <3.0 <3.0 0 100 1 1 100
Cloretos (mg/L Cl) 250 15 15 0 100 1 1 100
Sédio (mg/L Na) 200 21.7 21.7 0 100 1 1 100
Sulfatos (mg/L SO) 250 <10 <10 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (ng/L) 10 <0.20 <0.20 0 100 1 1 100
Tricloroeteno (pg/L) 10 <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos Tricloroeteno (ug/L): 0.10 <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(gui)perileno (ng/L) - <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Indeno (1,2,3-cd)pireno (ug/L) - <0.016 <0.016 0 100 1 1 100
Trihalometanos — total (ng/L): 100 1.95 1.95 0 100 1 1 100
Cloroférmio (pg/L) - <0.30 <0.30 0 100 1 1 100
Bromoformio (ug/L) - 0.98 0.98 0 100 1 1 100
Bromodiclorometano (pg/L) - 0.22 0.22 0 100 1 1 100
Dibromoclorometano (pg/L) - 0.75 0.75 0 100 1 1 100
Pesticidas — total (ng/L): 0.50 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100
Alacloro (ug/L) 0.10 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100
Linurdo (ng/L) 0.10 <0.050 <0.050 0 100 1 1 100

*Causas Dosagem inadequada de reagente Falha de equipamento(s) no processo de tratamento Medidas Corretivas: Correcdo da dosagem de reagente no tratamento
Reparagio/substitui¢do de equipamento(s) no processo de tratamento

1 — Sistema de Ventuzelos (Ventuzelos)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Piiblico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Polide,
Freguesia de Sanfins da Castanheira, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS

A - o

Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n." 77

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE

piiblica, através de anlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho

Valores obtidos

%

N.° Analises PCQA

%

Pardmetro (unidades) paloharamettico () L. L. N2 A ali Cumprimento . Analises
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas| p .o
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.4 0.8 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 46 46 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (pug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NOs) 50 6 6 0 100 1 1 100
Numero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Numero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O5) 5 <19 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <l 0 100 1 1 100
Turvagio (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5¢<9 6.5 6.5 0 100 1 1 100




1 — Sistema de Polide (Polide)
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Parada, Freguesia de Sanfins da Castanheira, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.° 77
Em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
e Valores obtidos R % N.° Analises PCQA %
A A Valor Paramétrico (VP) NCA 3 g
s meutuntates) fixado no DL 306/2007 Minimo Miximo | superiores VP Cun:i]l))r{,n]l)ento Agendadas| Realizadas Rt:ﬁlzl::;is

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.4 0.5 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigao) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 46 46 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 10 10 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5¢<9 6.7 6.7 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Parada (Parada)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Sanfins/ Mosteiro, Freguesia de Sanfins da Castanheira, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o

Cémara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO,; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n." 77

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE

puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30

(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
" o, o Als o
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Vﬁ.‘IOFeS Obtld(’.s N A Ali Cumpl{;mento e PC_QA Amil?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas| p .00

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.4 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 46 46 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO) 50 7 7 0 100 1 1 100
Numero de col6nias 22°C (N/ml) Sem alteragio anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor dilui¢o) 3 <l <1 0 100 1 1 100
Turvagao (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 <9 65 65 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Sanfins/Mosteiro (Sanfins da Castanheira e Mosteiro)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Santa
Cruz, Freguesia de Sanfins da Castanheira, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS °
Cimara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO,; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.* 77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.” 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
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Parametro (unidades) palogbarameticol(UL) T B N2 A ali Cumpr{‘i)mento ~eaniie PEO Amil?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas | poajizadas
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.3 0.6 - 100 2 2 100
Amoénio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 46 46 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (pug/L Mn) 50 20 20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NOs) 50 5 5 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L Oy) 5 <19 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Turvagdo (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5e<9 6.5 6.5 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Santa Cruz da Castanheira (Santa Cruz da Castanheira)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
France/ Moreiras, Freguesia de Moreiras, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS

A s . (1]
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Pariametro (unidades) Valor Paramétrico (V) I B N.? Andli Cum Z‘i'mento = Andhe PCOA Ané'l)?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP d]()) VP Agendadas| Realizadas | p o170 das
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.6 0.6 - 100 1 1 100

1 — Sistema de France/Moreiras (France e Moreiras)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Almorfe, Freguesia de Moreiras, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS

A s . (]
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Parametro (unidades) paloarametico(Yh) Y aloren obrides N.? Anili Cump(ﬁmento S i POOA Ami'l)?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas Realizadas
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.6 0.6 - 100 1 1 100

1 — Sistema de Almorfe (Almorfe)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Campo de Cima, Freguesia da Madalena, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS

A . . (1]
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.*77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Parametro (unidades) paloharametiico(Ue) Lalores obridos N.? Andli Cum (;{‘i,mento ~Anilie PCOA Anéil)f;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP dl:) VP Agendadas| Realizadas| p .o
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
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| Desinfetante residual (mg/L)
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100

100

1 — Sistema de Campo de Cima (Campo de Cima)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Vilas
Boas, Freguesia de Vilas Boas, Concelho de Chaves

A . CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da rede 2° TRIMESTRE
puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
i o, o ali o,
Parametro (unidades) palogbarameticol(UL) ,V?]Ol’es Obm,io,s N2 A ali Cumpr{‘i)mento s PC,QA Anél?;es
fixado no DL 306/2007 Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas Realizadas

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.2 - 100 1 1 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 118 118 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 3.34 3.34 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 <4 <4 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagao (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5¢<9 6.6 6.6 0 100 1 1 100
Aluminio (ug/L Al) 200 <10 <10 0 100 ] 1 100
Antimonio (ug/L Sb) 5 <1 <1 0 100 1 1 100
Arsénio (pg/L As) 10 14.9 14.9 1 0* 1 1 100
Benzeno (pg/L) 1.0 <0.20 <0.20 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ng/L) 0.010 <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Boro (mg/L B) 1.0 <0.01 <0.01 0 100 1 1 100
Bromatos (jig/L BrO) 10 <5.0 <5.0 0 100 1 1 100
Cédmio (ng/L Cd) 5.0 <04 <04 0 100 1 1 100
Célcio (ng/L Ca) B 5.0 5.0 0 100 1 1 100
Chumbo (ug/L Pb) 10 <1.0 <1.0 0 100 1 1 100
Cianetos (ug/L CN) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens (N/ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cobre (mg/L Cu) 2.0 0.0024 0.0024 0 100 1 1 100
Cromio (ug/L Cr) 50 <1.0 <1.0 0 100 1 1 100
1,2-dicloroetano (ng/L) 3.0 <0.750 | <0.750 0 100 1 1 100
Dureza total (mg/L CaCO;) - 32 32 0 100 1 1 100
Enterococos (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Ferro (ug/L Fe) 200 32 3.2 0 100 1 1 100
Fluoretos (mg/L F) 1.5 <0.4 <0.4 0 100 1 1 100
Magnésio (mg/L Mg) B 43 438 0 100 1 1 100
Mercirio (ug/L Hg) 1 <0010 | <0.010 0 100 1 1 100
Nitritos (ug/L NO,) 0.5 <0.04 <0.04 0 100 1 1 100
Niquel (ug/L Ni) 20 2.0 2.0 0 100 1 1 100
Selénio (ug/L Se) 10 3.0 3.0 0 100 1 1 100
Cloretos (mg/L Cl) 250 13 13 0 100 1 1 100
Sodio (mg/L Na) 200 10.5 10.5 0 100 1 1 100
Sulfatos (mg/L SO4) 250 16 16 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (ng/L) 10 <0.20 <0.20 0 100 1 1 100
Tricloroeteno (pg/L) 10 <0.10 <0.10 0 100 1 1 100
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos Tricloroeteno (ug/L): 0.10 <0.008 <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) B <0.008 | <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) B <0.008 | <0.008 0 100 1 1 100
Benzo(gui)perileno (pg/L) B <0.008 | <0.008 0 100 1 1 100
Indeno (1,2,3-cd)pireno (ng/L) B <0.016 | <0.016 0 100 1 1 100
Trihalometanos — total (ug/L): 100 423 423 0 100 1 1 100
Cloroformio (ug/L) - 0.72 0.72 0 100 1 1 100
Bromoformio (ng/L) B 0.78 0.78 0 100 1 1 100
Bromodiclorometano (pg/L) - 1.10 1.10 0 100 1 1 100
Dibromoclorometano (pg/L) - 1.63 1.63 0 100 1 1 100
Pesticidas — total (pg/L): 0.50 <0.050 | <0.050 0 100 1 1 100
Alacloro (pg/L) 0.10 <0.050 | <0.050 0 100 1 1 100
Linurdo (ng/L) 0.10 <0.050 | <0.050 0 100 1 1 100
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*Causas Dosagem inadequada de reagente Falha de equipamento(s) no processo de tratamento

Reparagio/substitui¢do de equipamento(s) no processo de tratamento

Medidas Corretivas: Corre¢io da dosagem de reagente no tratamento

1 — Sistema de Vilas Boas (Vilas Boas)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
QOucidres, Freguesia de Oucidres, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.*77
Em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da rede 2° TRIMESTRE
puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho

e Valores obtidos R % N.° Analises PCQA %

Parametro (unidades) z;::;::;all)nlit;)cﬁ‘;z((}(’)? Minimo | Maximo stlj];efiores VP Cumprimento Agendadas| Realizad Analises

do VP gendadas| Reallzadas| peglizadas

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.4 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 53 53 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 11 11 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Numero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1.9 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5¢<9 6.5 6.5 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Oucidres (Oucidres)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Vila

Nova de Monforte, Freguesia de Oucidres, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho

Reen Valores obtidos P % N.® Anilises PCQA %

Parametro (unidades) \;?;:;(I)’zzall)nft;c‘;;z(&f)l;) Minimo | Miaximo sgl;efiores VP Cumprimento Agendadas| Realizad Analises

do VP gendadas) kealizadas Realizadas|

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.8 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 51 51 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO3) 50 7 7 0 100 1 1 100
Numero de col6nias 22°C (N/ml) Sem alteragio anormal ND ND 0 100 1 1 100
Numero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragio anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor dilui¢ao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 e <9 6.5 6.5 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Vila Nova de Monforte (Vila Nova de Monforte)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Piblico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Vilar
de Iseu, Freguesia de Oucidres, Concelho de Chaves

Camara Municipal de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS
ZONAS DE ABASTECIMENTO,; DO CONCELHO DE CHAVES

EDITAL n.°77

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacio da qualidade da 4gua da rede

2° TRIMESTRE
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puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
. Py o 1 o,
Parametro (unidades) palogbarameticol(U) LTS B N.? Andli Cumpr{‘i)mento ~oaniie PEO Amil?;es
fixado no DL 306/2007 Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas| o -
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.1 0.2 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 33 33 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (pug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 8 8 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor dilui¢do) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5e<9 6.6 6.6 0 100 1 1 100
1 — Sistema de Vilar de Iseu (Vilar de Iseu)
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Sobrado, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves
A . CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Pariametro (unidades) Valor Paramétrico (V) I B N.? Andli Cum ‘;{‘i'mento S ARl FEOR Anzi'l)?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP d]()) VP Agendadas| Realizadas | p o170 qag
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.7 - 100 2 2 100
Aménio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 214 214 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 7 7 0 100 1 1 100
Niimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Niimero de col6nias 37°C (N/ml) Sem alteragio anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <1 0 100 1 1 100
Turvagao (NTU) 4 1 1 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 <9 6.9 6.9 0 100 1 1 100
1 — Sistema da Sobrado (Sobrado)
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Santiago, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves
A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.*77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Anli % N.° Anilises PCQA %
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 L. . superiores VP Cumprimento 1 . Analises
Minimo Miaximo p do VP Agendadas] Realizadas Realizadas
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.3 0.3 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 66 66 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
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Manganés (pug/L Mn) 50 32 32 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 16 16 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor dilui¢o) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5e¢<9 7.2 7.2 0 100 1 1 100
1 — Sistema de Santiago (Santiago)
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Nogueira da Montanha/Gondar, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves
A . CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.’ 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
" o PRy S
Parametro (unidades) VELDe LT SO (15 N B N2 A ili Cumpl{‘i'mento R RS Anél?;es
fixado no DL 306/2007 Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas Realizadas
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.7 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 139 139 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 11 11 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <l 0 100 1 1 100
Turvagao (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 <9 6.8 6.8 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Nogueira/ Gondar (Nogueira da Montanha e Gondar)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Macos,
Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.’ 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho

. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Andli % N.° Anilises PCQA %

Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 Minimo Méximo | superiores VP Cumprimento Agendadas| Realizad Analises

do VP gendadas) Realizadas Realizadas

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.6 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 173 173 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NOs) 50 10 10 0 100 1 1 100
Numero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Numero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Turvagio (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 <9 6.6 6.6 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Macos (Macos)
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de

Carvela, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS

A . o
Cimara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO,; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
§ o, o Ali o,
Parametro (unidades) VAL SO0 ) ,Vﬂlores Obt",ios N2 A ali Cumpr{‘i)mento S Andie FCOR Am’ll?;es
fixado no DL 306/2007 Minimo Maiximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas Realizadas
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.4 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 127 127 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 9 9 0 100 1 1 100
Nutimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor dilui¢do) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5¢<9 6.6 6.6 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Carvela (Carvela)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Sandomil/Capeludos, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE
puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
. 0, 0 15 o,
Parametro (unidades) Pl e amettico Uy Vﬁ.‘lﬂl‘es Obm,io,s N2 A li Cumpl{li)mento ~ et PC_QA Ansilf;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Msaximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas Realizadas

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.3 0.3 - 100 2 2 100
Aménio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 119 119 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 7 7 0 100 1 1 100
Nuimero de col6nias 22°C (N/ml) Sem alteragio anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nimero de col6nias 37°C (N/ml) Sem alteragio anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor dilui¢o) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 <9 6.6 6.6 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Sandomil/Capeludos (Sandomil e Capeludos)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Amoinha Velha, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS

A . . (1]
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
par . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Andli % N.° Anilises PCQA %
arametro (unidades) fixado no DL 306/2007 . L. superiores VP Cumprimento 1 . Analises
ixado no Minimo Miaximo uperi do VP Agendadas] Realizadas Realizadas|
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
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Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.2 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 130 130 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 10 10 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Turvagdo (NTU) 4 1 1 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5e<9 6.7 6.7 0 100 1 1 100
1 — Sistema de Amoinha Velha (Amoinha Velha)
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Alanhosa, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves
A .. CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS °
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.’ 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE
puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
. o ° Analt o
Parametro (unidades) Ve LT s o115 N B N2 A li Cumpl{‘i'mento L T Anél?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas| p o 0o
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.3 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 125 125 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 27 27 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 9 9 0 100 1 1 100
Ntimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Niimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <l 0 100 1 1 100
Turvagao (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 <9 6.9 6.9 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Alanhosa (Alanhosa)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Santa

Marinha, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS

A s . (1]
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho

. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Andli % N.° Analises PCQA %

Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 Minimo Méximo | superiores VP Cumprimento Agendadas| Realizad Analises

do VP gendadas) Realizadas Realizadas

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.3 0.4 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 71 71 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NOs) 50 3 3 0 100 1 1 100
Numero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Numero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
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Turvagio (NTU) 7! <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5e <9 6.5 6.5 0 100 1 1 100
1 — Sistema de Santa Marinha (Santa Marinha)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Fornos, Freguesia de Selhariz, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO,; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.*77
Em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da ,rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Parametro (unidades) pelogamamenicol(YE) alorenopades N.? Anili Cumpr{‘i)mento S Anife FCOR Anél?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas| p oo 1i70 4ag
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.7 0.7 - 100 1 1 100

1 — Sistema de Fornos (Fornos)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Selhariz — Vale da Touga/Capela, Freguesia de Selhariz, Concelho de Chaves

A . CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.’ 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Parametro (unidades) palogbaameticol(L) alorenobides N.? Anili Cum ‘;{‘i'mento S e POOA Ané'l)?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP dl; VP Agendadas| Realizadas| p o 0o
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.8 0.8 - 100 1 1 100

1 — Sistema de Selhariz — Vale da Touga/Capela (Selhariz)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Valverde, Freguesia de Selhariz, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o

Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.%77

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da rede 2° TRIMESTRE

publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30

(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Parametro (unidades) palogtarameticol(Yh) Talorenopidos N. Anili Cum, (ﬁmento S ARl FOOA Ami'l)?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP d'()) VP Agendadas| Realizadas| p .00

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 1.2 1.2 - 100 1 1 100

1 — Sistema de Valverde (Valverde)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Izei,
Freguesia de Samaides, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Cimara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.*77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho

. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Andli % N.° Analises PCQA %

Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 .. L. superiores VP Cumprimento 1 . Analises
Minimo Miaximo uperi do VP Agendadas] Realizadas Realizadas|
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
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Bactérias Coliformes (N/100ml)

100

1 100

Desinfetante residual (mg/L)

0.3 0.3

100

1 100

1 — Sistema de Izei (parte de Izei)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Izei 1,
Freguesia de Samaides, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS

~ . . (]

Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO,; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.*77

Em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da rede 2° TRIMESTRE

publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30

(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Parametro (unidades) palogbarameticol(UL) N B N2 A ali Cump‘:‘i)mento e Ané'l)?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas| p oo 1i70 4ag

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - <0.1 <0.1 - 100 1 1 100

1 — Sistema de Izei 1 (parte de Izei)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Pereiro, Freguesia de Povoa de Agragoes, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
. 0, 0 T o,
Parametro (unidades) Pl e amettico Uy e N2 A li Cumpl{‘i'mento ~Andhe PCOA Ansil?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas| p o, 1izadas

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.1 0.5 - 100 2 2 100
Aménio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 190 190 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 10 10 0 100 1 1 100
Niimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Niimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Turvagao (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 <9 6.5 6.5 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Pereiro (Pereiro de Agracdes)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de
Agracoes, Freguesia de Povoa de Agracgoes, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS

A - o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Andli % N.° Anilises PCQA %
|PECITCRD (i) fixado no DL 306/2007 Minimo Maximo | superiores VP CEDHEICHED Agendadas| Realizadas Am{llses
do VP 1 Realizadas
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.1 0.7 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 175 175 0 100 1 1 100
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Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NOs) 50 26 26 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Turvagio (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5e<9 6.9 6.9 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Agragdes (Agracdes)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Pévoa

de Agracoes, Freguesia de Povoa de Agragdes, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS

A . o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.°77
Em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
- S rayeT s
Parametro (unidades) VELDe LT SO (15 e N2 A ili Cumpl{‘i'mento T A PCOR Anél?;es
fixado no DL 306/2007 Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas Realizadas
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.1 0.8 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NH,) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 70 70 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 7 7 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 13 13 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Ntimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Turvagao (NTU) 4 3 3 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 <9 65 65 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Pévoa de Agracgdes (Povoa de Agracgdes)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de

Fernandinho, Freguesia de Povoa de Agracdes, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da Agua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho

. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Anli % N.° Anilises PCQA %

Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 Minimo | Miximo | superiores VP Cumprimento Agendadas| Realizad Analises

do VP gendadas) Realizadas Realizadas|

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.1 0.7 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <1 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 58 58 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NOs) 50 12 12 0 100 1 1 100
Numero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Numero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <19 <19 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <l <l 0 100 1 1 100
Turvagio (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5 <9 6.5 6.5 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Pévoa de Fernandinho (Fernandinho)
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pablico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema da Dorna,
Freguesia de Povoa de Agracdes, Concelho de Chaves

A . CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n.77
Em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
3 o, o Al o,
Parametro (unidades) VAL SO0 ) ,Va]ores Obt",ios N2 A ali Cumpr{‘i)mento ~eaniie PEO Am’ll?;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Msximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas| p oo 1i70gad

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.2 0.2 - 100 2 2 100
Amonio (mg/L NHy) 0.50 <0.1 <0.1 0 100 1 1 100
Cheiro a 25°C (Factor diluigao) 3 <1 <l 0 100 1 1 100
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 89 89 0 100 1 1 100
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Manganés (ug/L Mn) 50 <20 <20 0 100 1 1 100
Nitratos (mg/L NO;) 50 22 22 0 100 1 1 100
Nutimero de colénias 22°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Nuimero de colénias 37°C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg /L O,) 5 <1.9 <1.9 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagao (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100 1 1 100
pH (unidades pH) >6.5¢<9 6.7 6.7 0 100 1 1 100

1 — Sistema de Dorna (Dorna)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pablico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema de Noval,
Freguesia de Soutelo, Concelho de Chaves

A - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS o

Cémara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO,; DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE

publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30

(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Pariametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) I B N.? Anili Cum ‘;{li)mento S ARl FOOR Anzi'l)f;es
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP dl:) VP Agendadas| Realizadas Realizadas

E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.6 0.6 - 100 1 1 100

1 — Sistema de Noval (Noval)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema do Pago
de Soutelo, Freguesia de Soutelo, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS

a . o
Camara Municipal de Chaves ZONAS DE ABASTECIMENTO, DO CONCELHO DE CHAVES EDITAL n."77
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE
piiblica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Ansli % N.° Anilises PCQA %
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 Minimo Méximo | superiores VP Cumprimento Agendadas| Realizad Analises
do VP gendadas) Realizadas Realizadas
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.5 0.5 - 100 1 1 100

1 — Sistema de Soutelo - Pago (Soutelo)

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Piblico referente ao 2° trimestre de 2014 — Sistema do
Prumal de Soutelo, Freguesia de Soutelo, Concelho de Chaves

Céamara Municipal de Chaves

I CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS I EDITAL n.°77 I
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| ZONAS DE ABASTECIMENTO,; DO CONCELHO DE CHAVES
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede 2° TRIMESTRE
publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 2014 01 abril a 30
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Andli % N.° Analises PCQA %

Parametro (unidades) Cumprimento Analises

fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas

Realizadas
E. coli (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual (mg/L) - 0.4 0.4 - 100 1 1 100

1 — Sistema de Soutelo - Prumal (Soutelo)

Chaves, 06 de agosto de 2014

O Vice - Presidente da Camara Municipal,

Na auséncia do Presidente

(Arg. Carlos Castanheira Penas)




