MUNICIPIO DE CHAVES

EDITAL N°50/2023
CONTROLO DE QUALIDADE DA AGUA

Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Camara Municipal, torna publico, nos termos e para 0s
efeitos do disposto no artigo 17.2, n.° 2 do Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, os
resultados analiticos obtidos na implementacdo do Programa de Controlo da Qualidade da
Agua, do periodo de 1 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, fornecida pelo
Municipio de Chaves, a todos os prédios situados nas zonas do concelho servidas pelo
sistema publico de distribuicdo, acompanhados dos elementos informativos disponiveis, que
permitem avaliar o grau de cumprimento das normas em vigor.

A qualidade da agua do sistema de abastecimento publico foi avaliada, por iniciativa da
Céamara Municipal de Chaves, nas condi¢cées e com frequéncia estipulada no Decreto-Lei
n.° 152/2017, de 7 de dezembro, visando a observancia das normas ou padrbes exigiveis a
sua utilizac&o para consumo humano.

Os resultados dessa avaliagcdo, que foi efetuada pelo LPQ — Laboratorio Pré-Qualidade,
S.A., aos sistemas de abastecimento de Chaves (fornecida pelas Aguas do Norte), do
Cambédo, de Ribeira das Avelds, de Eiras/Campo de Cima, de lzei, de lIzei 1, de Escariz,
de Peto de Lagarelhos, de Ventuzelos, de Polide, de Parada, de Sanfins/Mosteiro, de Santa
Cruz da Castanheira, de Almorfe, de France/Moreiras, de Pereira de Seldo, de Vilas Boas,
de Sobrado, de Santiago, de Nogueira da Montanha/Gondar, de Macgos, de Carvela, de
Capeludos/Sandomil, de Amoinha Velha, de Alanhosa, de Santa Marinha, de Pereiro de
AgracOes, de Agracdes, de Povoa de Agracdes, de Fernandinho, da Dorna, de Seara
Velha, de Noval, de Soutelo e efetuada pelo LRTM — Laboratério Regional de Tras-os-
Montes aos sistemas de abastecimento de Aguas Frias, das Assureiras do Meio, de
Raposeira das Avelelas, de Casas de Monforte, das Assureiras de Baixo, da Sobreira, de
Anelhe, de Rebordondo, de Souto Velho, de Cimo de Vila da Castanheira, de Dadim,
Principal da Agrela, Secundario da Agrela, Novo do Couto, Velho do Couto, de Lamadarcos,
de Vila Frade, de Mairos, de Torre de Moreiras, de Oura, de Paradela de Monforte, de
Casas Novas (Bairro), da Pastoria, de Redondelo/Casas Novas, do Carregal, de Fornelos,
de Matosinhos, de Santa Leocadia/ Adaes, de Santa Ovaia, de Vale do Galo, de Sao Pedro
de Agostém, de Agostém, Bébeda Campo de Futebol, de Bobeda Da Salgada, de Paradela
de Veiga, de Sesmil, de Aveleda, de Orjais, de Séao Vicente, de Segirei, de Tronco, de
Calvao, de Calvdo — Principal, de Castelées - Vale da Castanheira/Vale da Ortiga, de
Soutelinho da Raia, da Cela, de Limaos, de Mosteir6 de Baixo, de Sao Julido de
Montenegro, de Sao Lourengo - do Campo de Futebol, de S&o Lourenco - do Carrasco, de
Tresmundes, de Loivos, do Seixo, de Samaibes, de Bobadela — Cruzeiro, de Bobadela -
Lama Touca, de Oucidres, de Vilar de Iseu, de Vila Nova de Monforte, de Sanjurge, de
Argemil-Travancas, de Roriz, de Sdo Cornélio 2, de Fornos, de Selhariz - Vale da Touga, de




MUNICIPIO DE CHAVES

Valverde, de Vilarinho das Paranheiras, de Nantes, do Seixal, de Vilar de Nantes, de Redial
e de Vilela do Tamega - Cds Manecas, e constam dos boletins em anexo, no total de 140
paginas, que se encontram numeradas e rubricadas e constituem parte integrante do
presente edital.

Para constar e inteiro conhecimento de todos, se publica o presente Edital, que vai ser
afixado nos lugares do costume.

E eu, Cristina Maria Fernandes Rodrigues, Chefe da Unidade Flexivel de 3.° Grau de
Contratos e Expropriagfes, no uso de competéncias delegadas por despacho da Chefe de
Divisdo de Administracdo Geral, Dra. Carla Negreiro, de 25/10/2021, o subscrevi.

Chaves, 15 de marc¢o de 2023

O Presidente da Camara Municipal,
(Nuno Vaz)



y

-
% D 4
'ij@w\y}

MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Chaves, Concelho de Chaves

Camara

NO CONCELHO DE CHAVES

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

4° trimestre

Municipal de
Chaves

ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE CHAVES (Vila Verde da Raia, Sto. Estévéo,
Faides, Lamadarcos, Vila Frade, Valdanta, Abobeleira, Casas dos Montes, Outeiro Seco, Vila Nova de
Veiga, Outeiro Jusdo, Pereira de Veiga, Santa Cruz Trindade, Santo Anténio de Monforte, Vidago,
Escariz, Vila Verde de Oura, Arcossé, Nogueirinhas, Madalena, Santa Maria Maior, Torre de Ervededo,
Bustelo, Vilela Seca, Vilarelho da Raia, Vila Med, Vilarinho da Raia, Curalha e Soutelo)

2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pL’lince}, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro WP Unidade Minimo | Méaximo | superiores VP Cun;%r\l/n;ento Agendadas | Realizadas Régl?zI:g:\s
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 21 21 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 21 21 100%
Desinfetante residual mg/L 0.2 1.0 - 100% 21 21 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 8 8 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 1 0 100% 8 8 100%
pH >6.5e¢<9.5 Unidades pH 6.8 74 0 100% 8 8 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 56 69 0 100% 8 8 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <2.0 <2.0 0 100% 8 8 100%
Turvagdo 4 UNT 0.67 <0.50 0 100% 8 8 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 8 8 100%
Nudmero de coldnias a 22°C N/mL ND 12 0 100% 8 8 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND 2 0 100% 8 8 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 MI 0 0 0 100% 8 8 100%
Aluminio 200 pg/L Al 33 150 0 100% 8 8 100%
Aménio 0.50 mg/L NHq4 <0.02 <0.02 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0.010 Hg/L <0.003 <0.003 0 100% 1 1 100%
Célcio mg/L Ca 7.2 7.2 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 ug/L Pb <3.0 <3.0 0 100% 1 1 100%
Cobre 2.0 mg/L Cu <0.020 <0.020 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 pg/L Cr <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Dureza Total - mg/L CaCO3 18 18 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/L Fe <50 <50 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos 010 Hg/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Policiclicos (HAP): :
Benzo(b)fluoranteno - Hg/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Benzo(K)fluoranteno - Hg/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno - ug/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Mg/l <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Magnésio - mg/L Mg <1.0 <1.0 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 Ug/L Mn <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0.50 mg/L NO2 <0.020 <0.020 0 100% 1 1 100%
Niquel 20 pg/L Ni <5 <5 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz <15 <15 0 100% 1 1 100%
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L 22.0 220 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio - Mo/l 13 13 0 100% 1 1 100%
Bromoférmio - Mo/l <3 <3 0 100% 1 1 100%
Bromodiclorometano - Hg/L 6 6 0 100% 1 1 100%
Dibromoclorometano - ug/L 3 3 0 100% 1 1 100%
Antiménio 5.0 pg/L Sh <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ug/L As 0.6 0.6 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1.0 Hg/L <0.20 <0.20 0 100% 1 1 100%
Boro 1.0 mg/L B <0.005 <0.005 0 100% 1 1 100%
Bromatos 10 ug/L BrO3 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Cédmio 5.0 ug/L Cd <0.5 <0.5 0 100% 1 1 100%
Cianetos 50 ug/L Cn <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/L Cl 5.3 5.3 0 100% 1 1 100%
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L <0.750 <0.750 0 100% 1 1 100%
Fluoretos 15 mg/L F <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Mercdrio 1 Hg/L Hg <0.01 <0.01 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 mg/LNO3 <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortoluréo 0.10 Hg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L
Pesticidas - total 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
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DIVISAO DE AMBIENTE

a— Total 0.1 mSv <0.04 <0.04 0 100% 1 1 100%
Dose indicativa total 0.1 mSv <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 pg/L Se <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 mg/L Na 28 28 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 mg/LSO4 <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L <0.30 <0.30 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno - Hg/L <0.20 <0.20 0 100% 1 1 100%

Tricloroeteno - Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
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MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema do Cambédo, Freguesia de Vilarelho da Raia, Concelho de Chaves

Camara | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ 5 .
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DO CAMBEDO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » i Anallses Cumprimento R Anaélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 1* 1* 50% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 30* 1* 50% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.1 0.2 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Nimero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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DIVISAO DE AMBIENTE

Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

*Causas: Falha no sistema de tratamento *Medidas Corretivas: Correcéo do funcionamento do sistema de tratamento

Praca de Camdes, 5400-150 Chaves
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MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Eiras/Campo de Cima, Unido de Freguesias da Madalena e de Samaides, Concelho de Chaves

Camara | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ o .
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE EIRAS/CAMPO DE CIMA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede pdblica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » i Anallses Cumprimento R Anaélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Nimero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Arsénio 10 ug/L As
Ferro 200 Ug/L Fe
Manganés 50 pg/L Mn
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NH4
Antiménio 5.0 Ug/L Sb
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Magnésio --- mg/L Mg
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sedio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Ribeira das Avelas, Unido de Freguesias da Madalena e de Samaides, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE RIBEIRA DAS AVELAS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pL’Jince}, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /A AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » M Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L <0.1 <0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0l Mo/l
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
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Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Plblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de lzei, Unido de Freguesias de Madalena e de Samaibes, Concelho de Chaves
Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 40 trimestre
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE IZEI (parte da aldeia de Izei) 2022
Chaves

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anali % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . L. M A_nallses Cumprimento R Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.1 0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NH4
Antiménio 5.0 Ug/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 ug/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Praca de Camdes, 5400-150 Chaves Péagina 7 de 140
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Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o—Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de lzei 1, Unido de Freguesias de Madalena e de Samaibes, Concelho de Chaves

CAmara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE IZEI 1 (parte da aldeia de Izei)
Chaves 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. - Anallses Cumprimento | Analises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.1 0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Arsénio 10 pg/L As
Ferro 200 ug/L Fe
Manganés 50 ug/L Mn
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 ug/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): iy Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
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Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 100%
Isoproturdo 0.10 Ho/L <0.03 <0.03 0 100% 100%
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Mg/l
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 01 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
Praca de Camdes, 5400-150 Chaves Pagina 9 de 140
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Abastecimento de Escariz, Freguesia de S&o Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

Camara | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ 5
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ESCARIZ 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » i Anallses Cumprimento R Anaélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.1 0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Nimero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 ug/L
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L

Praca de Camdes, 5400-150 Chaves
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Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Peto de Lagarelhos, Freguesia de Sdo Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO |,
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE PETO DE LAGARELHOS
Chaves (Peto de Lagarelhos e Lagarelhos) 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade L .. L el [ Cumprimento R Andlises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 1* 1* 1* 0% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L >1.5 >1.5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 10.8* 10.8* 1* 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 230 230 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL 6 6 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36°C - N/mL 8 8 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NH4
Antiménio 5.0 Ug/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Calcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 ug/L Hyg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
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Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

*Causas: Falha de equipamento no processo de tratamento *Medidas Corretivas: Reparacéo/substituicdo de equipamento(s) no processo de tratamento

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Ventuzelos, Freguesia de Sdo Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE VENTUZELOS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pﬂblice;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anali % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . s M Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.6 0.6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Arsénio 10 pg/L As
Ferro 200 Hg/L Fe
Radao 500 Bg/L
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- ug/L
Magnésio - mg/L Mg
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Praca de Camdes, 5400-150 Chaves Pégina 12 de 140
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Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.03 <0.03 100% 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 100% 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 100% 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Soédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mo/l
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o —Total 0.1 Bg/L

Praca de Camdes, 5400-150 Chaves
Telef: 276 340 500 - Fax: 276 327 724 - NIPC: 501 205 551 - e-mail: municipio@chaves.pt

Pagina 13 de 140



mailto:municipio@chaves.pt

. o
4
¢
P
40 pg o

MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Polide, Freguesia de Sanfins da Castanheira, Concelho de Chaves

Camara | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ 5 .
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE POLIDE 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » b Anallses Cumprimento R Anaélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 5* 5* 1* 0% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 1.1 1.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 11.5* 11.5* 1* 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 760 760 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 6.4* 6.4* 1* 0% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22°C - N/mL 1 1 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL 4 4 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- ug/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sedio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L

Praca de Camdes, 5400-150 Chaves
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Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
*Causas: Rotura na rede de aducao/distribuicdo/reservatério *Medidas Corretivas: Reparagdo ou substituicdo da componente danificada/material inadequado na rede de
distribuicdo
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Plblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Parada, Freguesia de Sanfins da Castanheira, Concelho de Chaves
Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE PARADA 2022
Chaves

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . A N. A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 1.0 1.0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 6.3* 6.3* 1* 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 55 55 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C - N/mL 1 1 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Calcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Praca de Camdes, 5400-150 Chaves Pégina 15 de 140
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Soédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bag/L

*Causas: Dosagem Inadequada do reagente

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Plblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Sanfins/ Mosteiro, Freguesia de Sanfins da Castanheira, Concelho de Chaves

Camara | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ 5 .
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SANFIS/IMOSTEIRO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. b A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas|Realizadas | oalizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 0% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 6.4* 6.4* 1* 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 69 69 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 10* 10* 1* 0% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni

Praca de Camdes, 5400-150 Chaves
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Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Soédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mo/l
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bg/L

*Causas: Dosagem Inadequada do reagente

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Santa Cruz da Castanheira, Freguesia de Sanfins da Castanheira, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 4 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SANTA CRUZ DA CASTANHEIRA
Chaves 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da agua da rede pablica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . s M Anallses Cumprimento R Anélises
Minimo Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.3 0.3 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 6.0* 6.0* 1* 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 58 58 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 13 1.3 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 ug/L BrOs
Cédmio 5.0 ug/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
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Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Mg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bag/L

* Causas: Dosagem inadequada de reagente

Praca de Camdes, 5400-150 Chaves
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MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022

Sistema de Almorfe, Freguesia de Moreiras, Concelho de Chaves

Céamara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO | /5. . o
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ALMORFE 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » i Anallses Cumprimento R Anaélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 3* 3* 1* 0% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L >1.5 >1.5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 10.5** 10.5** 1** 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 360 360 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 1.0 1.0 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL 3 3 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug/L Al 698*** 698*** kil 0% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(ghi)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 ug/L
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Praca de Camdes, 5400-150 Chaves Pégina 19 de 140
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Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

*Causas: Falha no sistema de tratamento *Medidas Corretivas: Correcéo do funcionamento do sistema de tratamento
**Causas: Dosagem inadequada de reagente **Medidas Corretivas: Correcdo da dosagem de reagente no tratamento
***Causas: A averiguacdo das causas foi inconclusiva ***Medidas Corretivas: Ndo foram tomadas medidas porque as anélises posteriores ndo confirmaram o incumprimento

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de France/Moreiras, Freguesia de Moreiras, Concelho de Chaves

Camara | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ o o
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ChaVGS ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE FRANCE/MOREIRAS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pﬂblice;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anal % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . s bt Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo <1.0 <1.0 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.7 6.7 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 130 130 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 pg/L Mn <15 <15 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 pg/L As 9 9 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Ug/L Sb
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs3
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Calcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(ghi)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 Hg/L
Isoproturdo 0.10 Hg/L
MCPA 0.10 pg/L
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Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o— Total 0.1 Ba/L
Radédo 500 Bg/L

Telef: 276 340 500 - Fax: 276 327 724 - NIPC: 501 205 551 - e-mail: municipio@chaves.pt
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DIVISAO DE AMBIENTE

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Plblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Pereira de Seldo, Freguesia de Vilas Boas, Concelho de Chaves

Camara | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ o,
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE PEREIRA DE SELAO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . .. L el [ Cumprimento R Andlises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L <0.1 <0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8] Fator de diluigéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagio 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C N/mL
Arsénio 10 pg/L As
Ferro 200 Hg/L Fe
Manganés 50 pg/L Mn
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 Ug/L Sb
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Calcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- ug/L
Magnésio - mg/L Mg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 ug/L
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 ug/L
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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DIVISAO DE AMBIENTE

Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Vilas Boas, Freguesia de Vilas Boas, Concelho de Chaves
Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 20 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE VILAS BOAS 2022
Chaves

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pﬂblice;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anal % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . s M Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Arsénio 10 pg/L As
Ferro 200 Hg/L Fe
Manganés 50 pg/L Mn
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Calcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- ug/L
Magnésio --- mg/L Mg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Ug/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
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Soédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bag/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Sobrado, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves

Camara | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ o .
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SOBRADO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » i Anallses Cumprimento R Anaélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 1.1 1.3 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Nimero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 37°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 ug/L
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Santiago, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SANTIAGO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pﬂblice;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /A AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » M Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 1* 1* 50% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.1 1.0 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0l Mo/l
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 Hg/L
Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
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Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

*Causas: Dosagem inadequada de reagente *Medidas Corretivas: Correcdo da dosagem de reagente no tratamento

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Nogueira da Montanha/Gondar, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO |y
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE NOGUEIRA DA MONTANHA/GONDAR
Chaves (Nogueira da Montanha e Gondar) 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade L .. Ml Cumprimento R Andlises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L <0.1 0.7 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NH4
Antiménio 5.0 Ug/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
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Pesticidas — total: 0.50 pg/L
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L

Selénio 10 Hg/L Se

Sédio 200 mg/L Na

Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o—Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pablico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Macos, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves
Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 20 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE MACOS 2022
Chaves

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. - Anallses Cumprimento | Analises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.9 1.0 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 Ug/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 ug/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno --- ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
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Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 Mo/l
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Mg/l
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Carvela, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves
Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 20 trimestre
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE CARVELA 2022
Chaves

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anal: % N.° Analises PCQA %
Parametro VP Unidade . .. - Anallses Cumprimento K Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.3 0.7 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Ug/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 ug/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
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Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 Hg/L
Policiclicos (HAP): )
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 pg/L
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 Mg/l
Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o— Total 0.1 Ba/L
Radédo 500 Bg/L
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Capeludos/Sandomil, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves
Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 20 trimestre
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE CAPELUDOS/SANDOMIL
Chaves 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade L L. i Anallses Cumprimento . Analises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.4 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluigdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Ug/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
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Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): G Ho/L
Benzo(b)fluoranteno pg/L
Benzo(K)fluoranteno - ug/L
Benzo(gui)perileno - ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Mg/l
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno --- ug/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- ug/L
Dibromoclorometano --- ug/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Amoinha Velha, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves
Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municl pal de ZONA DE ABAQIT(ECCI:I\(/?I;\INC':FICE)LDg(S)I EFEI\SI:EI;AI\EVAE/ISOINHA VELHA
Chaves 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede pliblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP)

Valores obtidos

%

N.° Andlises PCQA

%

Parametro VP Unidade . - M Anéhses Cumprimento R Anélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendades | Realizadas | goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.5 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Nudmero de coldnias a 36°C - N/mL
Manganés 50 pg/L Mn
Ferro 200 Ug/L Fe
Nitratos 50 mg/LNO3
Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 1.0 Bg/L

Praca de Camdes, 5400-150 Chaves
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Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): — Ho/L
Benzo(b)fluoranteno pg/L
Benzo(K)fluoranteno - ug/L
Benzo(gui)perileno - ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O2
Pesticidas — total: 0.50 ug/L
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L
Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- ug/L
Tricloroeteno --- pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- ug/L
Dibromoclorometano --- pg/L
Radédo 500 Bg/L
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Plblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Alanhosa, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves
Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 20 trimestre
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DA ALANHOSA
Chaves 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede pablica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

n Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N Andlises % N.° Anélises PCQA 10(0
Parametro VP Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cun:j[;r\l/n;ento Agendadas | Realizadas R@;?ZI:(?:S
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.9 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
’raca de Camoes, 5400-150 Chaves
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Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 Hg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): — Ho/L
Benzo(b)fluoranteno pg/L
Benzo(K)fluoranteno - ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O2
Pesticidas — total: 0.50 ug/L
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L
Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- ug/L
Tricloroeteno --- pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio --- ug/L
Bromodiclorometano --- pg/L
Dibromoclorometano --- ug/L
Dose indicativa total 01 mSv
o — Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Santa Marinha, Freguesia de Nogueira da Montanha, Concelho de Chaves
Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SANTA MARINHA
Chaves O STEC O DO SIS S 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede pliblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos A % N.° Analises PCQA %
Parametro VP Unidad Nl [ Cumprimento Analises
nidade - i A -
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | goajizadas

E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.7 0.9 - 100% 2 2 100%
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Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagio 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colonias a 36°C N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 Ug/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - ug/L
Benzo(gui)perileno --- ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O2
Pesticidas — total: 0.50 pg/L
Alacloro 0.10 ug/L
Clortoluréo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- ug/L
Tricloroeteno --- pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- ug/L
Dibromoclorometano --- pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o — Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Telef: 276 340 500 - Fax: 276 327 724 - NIPC: 501 205 551 - e-mail: municipio@chaves.pt
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DIVISAO DE AMBIENTE

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema do Pereiro, Unido de Freguesias de Loivos e de Povoa de Agracdes, Concelho de Chaves

Camara | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ o .
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DO PEREIRO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » i Anallses Cumprimento R Anaélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.9 0.9 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Nimero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 ug/L
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Praca de Camdes, 5400-150 Chaves Pégina 35 de 140

Telef: 276 340 500 - Fax: 276 327 724 - NIPC: 501 205 551 - e-mail: municipio@chaves.pt



mailto:municipio@chaves.pt

"=

% ® I
A0k pg oS

MUNICIPIO DE CHAVES
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Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Agracdes, Unido de Freguesias de Loivos e de P6voa de Agracdes, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE AGRACOES 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pﬂblice;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /A AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . s M Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L >1.5 >1.5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs3
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Calcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 Hg/L
Isoproturdo 0.10 Hg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
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Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pablico referente ao 4° trimestre de 2022- Sistema de

Po6voa de Agracdes, Unido de Freguesias de Loivos e de Pévoa de Agracbes, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE POVOA DE AGRAGCOES 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pﬂblice;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anali % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . L bt Anallses Cumprimento R Analises

Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 2* 1* 50% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 31* 1* 50% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.1 >1.5 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.7 6.7 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 48 48 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT 3.2 3.2 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 3* 3* 1* 0% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL >300 >300 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL 224 224 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 Hg/L Al 558** 558** 1** 0% 1 1 100%
Aménio 0.50 mg/L NHa4 <0.02 <0.02 0 100% 1 1 100%
Antiménio 5.0 ug/L Sh <15 <15 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 pg/L As <3 <3 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1.0 ug/L 0.3 0.3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L <0.003 <0.003 0 100% 1 1 100%
Boro 1.0 mg/L B <0.15 <0.15 0 100% 1 1 100%
Bromatos 10 Hg/L BrOs <3.0 <3.0 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5.0 pg/L Cd <1.0 <1.0 0 100% 1 1 100%
Célcio — mg/L Ca <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cianetos 50 pg/L Cn <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/L Cl <10 <10 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 ug/L Pb <3.0 <3.0 0 100% 1 1 100%
Cobre 2.0 mg/L Cu <0.3 <0.3 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 ug/L Cr <2.0 <2.0 0 100% 1 1 100%
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L <0.3 <0.3 0 100% 1 1 100%
Dureza Total --- mg/L CaCOs <17 <17 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 ug/L Fe 419** 419** 1** 0% 1 1 100%
Fluoretos 15 mg/L F <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
E;ﬂg‘;gﬁg;“(ﬁzgomm'cos 0.10 ng/L <0010 | <0.010 0 100% 1 ! 100%
Benzo(b)fluoranteno - pg/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Benzo(gui)perileno --- ug/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Magnésio --- mg/L Mg 1.0 1.0 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 pg/L Mn 35 35 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 mg/LNO3 11 11 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0.50 mg/L NO2 <0.020 <0.020 0 100% 1 1 100%
Mercurio 1 pg/L Hg <0.30 <0.30 0 100% 1 1 100%
Niquel 20 pg/L Ni <5 <5 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz <15 <15 0 100% 1 1 100%
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Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se <3.0 <3.0 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 mg/L Na 5 5 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 mg/L SOq4 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno - pg/L 3 3 0 100% 1 1 100%
Tricloroeteno - pg/L <0.3 <0.3 0 100% 1 1 100%
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio - pg/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Bromoférmio - pg/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Bromodiclorometano pg/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Dibromoclorometano - Mg/l <3 <3 0 100% 1 1 100%
Dose indicativa total 0.1 mSv <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
o— Total 0.1 Bag/L <0.04 <0.04 0 100% 1 1 100%
Radédo 500 Bg/L 19.8 19.8 0 100% 1 1 100%

*Causas: Falha no sistema de tratamento/Contaminacéo na origem de agua bruta *Medidas Corretivas: Recurso a origem de agua alternativa
** Causas: Contaminacdo na origem de agua bruta **Medidas Corretivas: Recurso a origem de dgua alternativa

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Fernandinho, Unido de Freguesias de Loivos e de Pévoa de Agracdes, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE FERNANDINHO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da agua da rede publica, atraves de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Analises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. i A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas|Realizadas | goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L >1.5 >1.5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): iy Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
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DIVISAO DE AMBIENTE

Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Mg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bag/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pablico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema da Dorna, Unido de Freguesias de Loivos e de Pvoa de Agracdes, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO | g
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ChaVES ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DA DORNA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . s M Anallses Cumprimento R Anélises
Minimo Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.7 0.7 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 ug/L BrOs
Cédmio 5.0 ug/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total -- mg/L CaCO3
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DIVISAO DE AMBIENTE

Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Mo/l
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortoluréo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Mg/l
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano --- ug/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
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MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pablico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Seara Velha, Unido de Freguesias de Soutelo e de Seara VVelha, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SEARA VELHA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » i Anallses Cumprimento R Anaélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.9 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Nimero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Arsénio 10 pg/L As
Ferro 200 Hg/L Fe
Manganés 50 pg/L Mn
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NH4
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 ug/L
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pablico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Noval — Unido de Freguesias de Soutelo e de Seara Velha, Concelho de Chaves
Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 20 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE NOVAL
Chaves o) STEC O DO SIS 0 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pﬂblice;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /A AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » M Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 50% 2 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 50% 2 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.4 0.4 - 50% 2 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Aluminio 200 pg/L Al
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0l Mo/l
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 Hg/L
Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
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Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Aguas Frias - Freguesia de Aguas Frias, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE AGUAS FRIAS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. N Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.3 0.3 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8] Fator de diluigdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHy4
Arsénio 10 pg/L As
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sedio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno --- Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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DIVISAO DE AMBIENTE

Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Assureiras do Meio - Freguesia de Aguas Frias, Concelho de Chaves

Céamara Municipal

de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ASSUREIRAS DO MEIO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . s N A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas|Realizadas | eajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Nudmero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): iy Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 Hg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
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Soédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pablico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Raposeira das Avelelas - Freguesia de Aguas Frias, Concelho de Chaves

Céamara Municipal

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO
HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES

49 trimestre

de Chaves

ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE RAPOSEIRA DAS AVELELAS

2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da agua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . - b A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | oajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHy4
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): iy Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno -- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Mercdrio 1 pg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
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Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 Mg/l <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o—Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Casas de Monforte - Freguesia de Aguas Frias, Concelho de Chaves
. o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimest
Camara Municipal HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES rimestre
de Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE CASAS DE MONFORTE 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . o N. A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | oajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
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Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Mercdrio 1 pg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Soédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o—Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pablico referente ao 4° trimestre de 2022

Sistema de Assureiras de Baixo - Freguesia de Aguas Frias, Concelho de Chaves

Céamara Municipal

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO
HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES

49 trimestre

de Chaves

ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ASSUREIRAS DE BAIXO

2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . o N A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | oajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Cobre 2.0 mg/L Cu
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Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Mercdrio 1 pg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturédo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano --- ug/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Sobreira - Freguesia de Aguas Frias, Concelho de Chaves
R o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
Camara Municipal HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
de Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SOBREIRA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. N: Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | pealizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.3 0.3 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Ho/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 Hg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
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Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): i Mo/l
Benzo(b)fluoranteno pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - Mg/l
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Mercdrio 1 pg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 100% 1 100%
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortoluréo 0.10 Mg/l <0.030 <0.030 100% 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 100% 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- ug/L
Tricloroeteno --- ug/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano --- ug/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pablico referente ao 4° trimestre de 2022

Sistema de Anelhe — Freguesia de Anelhe, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 19 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ANELHE 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. N Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 50* 50* 1* 0% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L <0.1 <0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.5 6.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 54 54 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co 15 15 0 100% 1 1 100%
Turvacéo 4 UNT 26 2.6 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colonias a 36°C N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHy4
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sedio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno --- Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
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Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Ba/L
Radao 500 Bg/L

*Causas: Dosagem inadequada de reagente *Medidas Corretivas: Corre¢éo da dosagem de reagente no tratamento

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Rebordondo — Freguesia de Anelhe, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE REBORDONDO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pL’lince}, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anali % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » bt Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L <0.1 <0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.5 6.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 36 36 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT 0.51 0.51 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOs4
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MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o— Total 0.1 Ba/L
Radao 500 Bg/L
Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Souto Velho — Freguesia de Anelhe, Concelho de Chaves
Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ o o
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SOUTO VELHO
Chaves 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pL’lince}, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

a Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro P Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cun:j%r\l/n;ento Agendadas | Realizadas Rﬁzr;l?zI:g;
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL >100 >100 1* 0% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L <0.1 <0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 6.5 6.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 40 40 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL >300 >300 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL >300 >300 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
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Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mo/l
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

*Causas: Dosagem inadequada de reagente *Medidas Corretivas: Corregdo da dosagem de reagente no tratamento
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pablico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Cimo de Vila - Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE CIMO DE VILA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pl]blic;;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

a Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro P Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cunzipor\l/n;ento Agendadas | Realizadas Régl?zI:g:\s
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.2 0.2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigio
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): . Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sedio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno --- Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- Ho/L
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Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Ba/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Dadim - Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, Concelho de Chaves

Céamara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE DADIM 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © /AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade L . i [ Cumprimento . Andlises
Minimo Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 pg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 pg/L Sh
Arsénio 10 Hg/L As
Benzeno 1.0 Hg/L
Benzo(a)pireno 0.010 Mg/l
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 pg/L BrOs
Cédmio 5.0 Hg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 pg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 Mo/l
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0y Mo/l
Benzo(b)fluoranteno - Hg/L
Benzo(K)fluoranteno --- Mo/l
Benzo(gui)perileno - Hg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- Mo/l
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortolurdo 0.10 Mg/l <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 pg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
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Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - Mg/l

Tricloroeteno - Hg/L

Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - Hg/L

Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano - Hg/L
Dibromoclorometano - Hg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Praca de Camdes, 5400-150 Chaves
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema Principal de Agrela—Freguesia de Ervededo, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA PRINCIPAL DE AGRELA
Chaves 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . w i Anallses Cumprimento R Anélises
Minimo Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 6.5 6.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 58 58 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Aménio 0.50 mg/L NHq <0.1 <0.1 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 Hg/L Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 mg/LNO3 4 4 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz <0.9 <0.9 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 pg/L Al
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 Ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 ug/L BrO3z
Cédmio 5.0 Ug/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 pg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 pg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCOg3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): Y Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - ug/L
Benzo(K)fluoranteno - Hg/L
Benzo(ghi)perileno - Hg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - ug/L
Magnésio - mg/L Mg
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 Ug/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 Hg/L
Selénio 10 pg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOy
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 ug/L
Tetracloroeteno - Hg/L
Tricloroeteno - Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 ug/L
Cloroférmio - Hg/L
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Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano - Hg/L
Dibromoclorometano Hg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento PUblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema Secundario da Agrela—Freguesia de Ervededo, Concelho de Chaves

Camara | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ o 0
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA SECUNDARIO DA AGRELA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . W M Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.2 0.2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicao <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.5 6.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 49 49 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Aménio 0.50 mg/L NHq4 <0.1 <0.1 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 Hg/L Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 mg/LNO3 4 4 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz <0.9 <0.9 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Antiménio 5.0 pg/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 Hg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 pg/L BrOs
Cédmio 5.0 ug/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 Ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0 Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - Hg/L
Benzo(K)fluoranteno - ug/L
Benzo(ghi)perileno - ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L
MCPA 0.10 ug/L
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Selénio 10 pg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - Hg/L
Tricloroeteno - Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - Hg/L
Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano - Hg/L
Dibromoclorometano ug/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema Novo do Couto-Freguesia de Ervededo, Concelho de Chaves

Camara | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO [ o,
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA VELHO DO COUTO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pﬂblice;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . s M Anallses Cumprimento K Analises
Minimo Maéximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual - mg/L 0.3 0.3 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicao <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.5 6.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 37 37 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 pg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 pg/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 Hg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 pg/L BrOs
Cédmio 5.0 ug/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 pg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0 Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - Hg/L
Benzo(K)fluoranteno - ug/L
Benzo(ghi)perileno - Hg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 Ug/L Hg
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Niquel 20 pg/L Ni
Nitratos 50 mg/LNO3
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 pg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - Hg/L
Tricloroeteno ug/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio === Hg/L
Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano - Hg/L
Dibromoclorometano ug/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Ba/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema Velho do Couto—Freguesia de Ervededo, Concelho de Chaves

Municipal de

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 40 trimestre
NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA NOVO DO COUTO 2022

Chaves

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, atraves de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . s N, A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Méaximo | superiores VP doVP Agendadas|Realizadas | goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL >100 >100 1* 0% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicao <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.5 6.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 37 37 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Nudmero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Nudmero de coldnias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Amoénio 0.50 mg/L NHs4 <0.1 <0.1 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 Ug/L Mn 51* 51* 1* 0% 1 1 100%
Nitratos 50 mg/LNO3 <4 <4 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz <0.9 <0.9 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 pg/L Al
Antiménio 5.0 pg/L Sbh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 Hg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 pg/L BrOs
Cédmio 5.0 ug/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 Ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 pg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
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Ferro 200 pg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): e Ho/L
Benzo(b)fluoranteno === Hg/L
Benzo(K)fluoranteno - Hg/L
Benzo(ghi)perileno - Hg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/L
Magnésio - mg/L Mg
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Niquel 20 pg/L Ni
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.010 <0.010 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 pg/L Se
Soédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno Hg/L
Tricloroeteno - Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio === Hg/L
Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano ug/L
Dibromoclorometano - ug/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

*Causas: Rotura na rede de aducdo/distribuico/reservatério *Medidas Corretivas: Reparagdo ou substituicdo da componente danificada/material inadequado na rede de
distribuicdo
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Lamadarcos— Freguesia de Lamadarcos, Concelho de Chaves

A CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO .
camara 40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE LAMADARCOS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. N Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8] Fator de diluigdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagio 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C N/mL
Arsénio 10 pg/L As
Manganés 50 pg/L Mn
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sedio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno --- Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Vila Frade—Freguesia de Lamadarcos, Concelho de Chaves

A CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO .
camara 40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE VILA FRADE 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos ® /AT % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . L. N A_nallses Cumprimento R Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8] Fator de diluigdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Ferro 200 ug/L Fe
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): iy Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O2
Pesticidas — total: <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
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Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Mairos—Freguesia de Mairos, Concelho de Chaves

Camar CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO oo
amara NO CONCELHO DE CHAVES 4° trimestre
Municipal de

Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE MAIROS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pL’lince}, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anal % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . L bt Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.6 0.6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- Hg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortoluréo 0.10 Hg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sedio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno -- pg/L
Tricloroeteno --- Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Torre de Moreiras—Freguesia de Moreiras, Concelho de Chaves

A CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO .
Camara 40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE TORRE DE MOREIRAS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pl]blicq, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /A AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . » M Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.3 0.3 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0l Mo/l
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- ug/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno --- Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Oura—Freguesia de Oura, Concelho de Chaves

A CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO .
Camara 40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE OURA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pl]blicq, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /A AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . s N, Anallses Cumprimento . Anélises
Minimo | Méaximo | superiores VP dovp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.4 0.5 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 7.3 7.3 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 103 103 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Nudmero de coldnias a 22°C — N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 pg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 pg/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 Hg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 pg/L BrOs
Cédmio 5.0 Hg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 pg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 Hg/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0 Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - Hg/L
Benzo(K)fluoranteno - ug/L
Benzo(ghi)perileno - Hg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 ug/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 ug/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOy
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - ug/L
Tricloroeteno - Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 ug/L
Cloroférmio - Hg/L
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Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano - Hg/L
Dibromoclorometano Hg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L
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MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Paradela de Monforte—Freguesia de Paradela de Monforte, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NO CONCELHO DE CHAVES

4° trimestre

Municipal de
Chaves

ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE PARADELA DE MONFORTE

2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade L . L el [ Cumprimento R Andlises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.6 0.6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colonias a 36°C N/mL
Aluminio 200 pg/L Al
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Amoénio 0.50 mg/L NHsg
Antiménio 5.0 pg/L Sh
Arsénio 10 Ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 Hg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 pg/L BrOs
Cédmio 5.0 Ug/L Cd
Calcio - mg/L Ca
Cianetos 50 Ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Chumbo 10 pg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 pg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): v Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - ug/L
Benzo(K)fluoranteno - Hg/L
Benzo(gui)perileno - ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Ug/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 Ug/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 pg/L Se
Sedio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOy
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - Hg/L
Tricloroeteno - ug/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - Hg/L
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DIVISAO DE AMBIENTE

Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano - Hg/L
Dibromoclorometano Hg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L
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MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Casas Novas (Bairro)-Freguesia de Redondelo, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 4ot
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE CASAS NOVAS (BAIRRO) 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pL’lince}, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

a Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro P Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cunzipor\l/n;ento Agendadas | Realizadas Régl?zI:g:\s
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.5 0.5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.5 6.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 70 70 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 2.8 2.8 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno --- pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Pastoria - Freguesia de Redondelo, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 20 tri
trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DA PASTORIA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pL’JinC@, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

a Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro P Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cun:j%r\l/n;ento Agendadas | Realizadas Rﬁzr;l?zI:g;
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L <0.1 <0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e¢<9.5 Unidades pH 6.5 6.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 69 69 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 2.7 2.7 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 Hg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Soédio 200 mg/L Na
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Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Redondelo/Casas Novas—Freguesia de Redondelo, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 $ri
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE REDONDELO/CASAS NOVAS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. N Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L <0.1 <0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.5 6.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 49 49 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ug/L As 20.3* 20.3* 1* 0% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug/L Al <30 <30 0 100% 1 1 100%
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): iy Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
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Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o—Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

*Causas: Carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua

Praca de Camdes, 5400-150 Chaves

Pagina 77 de 140
Telef: 276 340 500 - Fax: 276 327 724 - NIPC: 501 205 551 - e-mail: municipio@chaves.pt At ¢



mailto:municipio@chaves.pt

y

-
% D 4
'ij@w\y}

MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema do Carregal-Freguesia de Santa Leocadia, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 4o
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DO CARREGAL 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

a Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro P Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cun:j%r\l/n;ento Agendadas | Realizadas Rﬁzr;l?zI:g;
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.6 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Fornelos—Freguesia de Santa Leocédia, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO .
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE FORNELOS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pUince;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . s N: Anallses Cumprimento . Anélises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.3 0.3 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Ferro 200 Hg/L Fe
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
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Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Matosinhos—Freguesia de Santa Leocadia, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 $ri
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE MATOSINHOS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. N Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.3 0.5 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
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Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o—Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Santa Leocadia/Adaes—Freguesia de Santa Leocédia, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 $ri
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES i _
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SANTA LEOCADIA/ADAES 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anal: % N.° Analises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. - Anallses Cumprimento K Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.4 0.5 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): i Ho/L
Benzo(b)fluoranteno --- Hg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- Hg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
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Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mo/l <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Mg/l
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Santa Ovaia—Freguesia de Santa Leocadia, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 04
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SANTA OVAIA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade L .. Ml Cumprimento K Andlises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.3 0.5 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 Hg/L Fe
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Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): v ML
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Mg/l
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Vale do Galo-Freguesia de Santa Leocadia, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 04
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE VALE DO GALO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

. Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises 0/9 N.° Anélises PCQA 10(0
Parametro VP Unidade Minimo | Méaximo | superiores VP Cun(lj%r\lln;ento Agendadas | Realizadas Rﬁgl?zlgg;
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.2 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Nudmero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 Hg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
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Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 Hg/L
Policiclicos (HAP): ’
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Mg/l
Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 100%
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 100%
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Mg/l
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno --- pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 ug/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o— Total 0.1 Ba/L
Radédo 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de S0 Pedro de Agostém-Freguesia de Sdo Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SAO PEDRO DE AGOSTEM 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. N Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.3 0.5 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 7.3 7.3 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 98 98 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacéo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Arsénio 10 pg/L As
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercurio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- pg/L
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Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Ba/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Agostém-Freguesia de Sdo Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 0 4rci
49 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES i
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE AGOSTEM 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos ® /AT % N.° Analises PCQA %
Parametro VP Unidade e A N A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | oajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.2 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 74 74 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 103 103 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHy4
Arsénio 10 pg/L As
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
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Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l

Tricloroeteno - pg/L

Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L

Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano pg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Ba/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pdblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Bébeda Campo de Futebol - Freguesia de Sdo Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE BOBEDA CAMPO DE FUTEBOL 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro P Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cunzipor\l/n;ento Agendadas | Realizadas Régl?zI:g:\s
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.4 0.6 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 74 74 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 102 102 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Arsénio 10 pg/L As
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercurio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
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Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Soédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Bdobeda da Salgada—Freguesia de Sdo Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE BOBEDA DA SALGADA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade L .. Ml Cumprimento K Andlises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.5 0.6 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 74 74 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 103 103 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Arsénio 10 pg/L As
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno --- Hg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- Hg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
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Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mo/l <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Mg/l
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Hg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o—Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Paradela de Veiga—Freguesia de Sdo Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE PARADELA DE VEIGA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anal: % N.° Analises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. - Anallses Cumprimento K Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas

E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.4 0.4 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 7.3 7.3 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 100 100 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacéo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Arsénio 10 ug/L As
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 Hg/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 pg/L
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Policiclicos (HAP):
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Mg/l
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Sesmil-Freguesia de Sdo Pedro de Agostém, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 0 tei
40 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SESMIL 2002

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. N A_nallses Cumprimento | Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| poajizadas

E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.3 0.3 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 7.3 7.3 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cma 20°C 98 98 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacéo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Nudmero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Arsénio 10 pg/L As
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 Hg/L
Benzo(a)pireno 0.010 Hg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
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Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): v ML
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 100% 1 100%
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 100% 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Mg/l
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- pg/L
Dibromoclorometano --- ug/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Aveleda-Freguesia de S&o Vicente da Raia, Concelho de Chaves

Cémara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE AVELEDA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. M Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.2 0.2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagio 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colonias a 36°C N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 pg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 pg/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 Hg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 pg/L BrOs
Cédmio 5.0 Hg/L Cd
Calcio - mg/L Ca
Cianetos 50 Ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 pg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): e Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - Hg/L
Benzo(K)fluoranteno - Hg/L
Benzo(ghi)perileno - ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Ug/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOy
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - ug/L
Tricloroeteno - Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - Hg/L
Bromoférmio - Hg/L
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Bromodiclorometano Hg/L
Dibromoclorometano - Hg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Orjais-Freguesia de S&o Vicente da Raia, Concelho de Chaves

Cémara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ORJAIS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade L . L el [ Cumprimento R Andlises
Minimo | Méaximo | superiores VP doVP Agendadas | Realizadas| poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C --- N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 pg/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 Hg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 pg/L BrOs
Cédmio 5.0 Ug/L Cd
Calcio - mg/L Ca
Cianetos 50 Ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 pg/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCOg3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): e Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - ug/L
Benzo(K)fluoranteno - Hg/L
Benzo(ghi)perileno - ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Ug/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 Ug/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortolurdo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 pg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
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Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno Hg/L
Tricloroeteno - Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - Ug/L
Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano Hg/L
Dibromoclorometano Hg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Sao Vicente-Freguesia de Sdo Vicente da Raia, Concelho de Chaves

Cémara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SAO VICENTE 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade L . L el [ Cumprimento R Andlises
Minimo | Méaximo | superiores VP doVP Agendadas | Realizadas| poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual - mg/L 0.3 0.3 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C --- N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHsg
Antiménio 5.0 pg/L Sh
Arsénio 10 Ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 pg/L BrOs
Cédmio 5.0 Ug/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 Ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCOg3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): v Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - ug/L
Benzo(K)fluoranteno - Hg/L
Benzo(ghi)perileno - ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Ug/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 Ug/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
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Alacloro 0.10 Hg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 pg/L Se
Soédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOy
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno Hg/L
Tricloroeteno - Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - Hg/L
Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano ug/L
Dibromoclorometano - Hg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Segirei-Freguesia de Sao Vicente da Raia, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SEGIREI 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos o Anal: % N.° Analises PCQA %
Parametro VP Unidade . . M Anallses Cumprimento K Analises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual - mg/L 0.3 0.3 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluicdo
pH >6.5e¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 pg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 pg/L Sbh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 pg/L BrOs
Cédmio 5.0 ug/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Cianetos 50 Ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Chumbo 10 ug/L Pb
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0o Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - Hg/L
Benzo(K)fluoranteno - ug/L
Benzo(ghi)perileno - ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
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Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO,
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.10 <0.10 100% 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 100% 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 100% 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 pg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOy
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - Hg/L
Tricloroeteno ug/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - Hg/L
Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano - Hg/L
Dibromoclorometano - Hg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Ba/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Tronco - Freguesia de Tronco, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 4ot
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE TRONCO 2002

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pl]blic;;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /A AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . » bt Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.2 0.2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Calcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sedio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno --- Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- pg/L
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Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Ba/L
Radao 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Calvao— Unido de Freguesias de Calvdo e Soutelinho da Raia, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 0w
40 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES~
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE CALVAO 2002

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pl]blic;;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /A AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . » bt Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 7.0 7.0 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 109 109 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Nudmero de coldnias a 22°C N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno -- pg/L
Tricloroeteno --- Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- Ho/L
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Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Ba/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Calvao Principal— Unido de Freguesias de Calvado e Soutelinho da Raia, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE CALVAO - PRINCIPAL 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. b A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas|Realizadas | goalizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.5 0.5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 7.0 7.0 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 104 104 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 Hg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOs
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Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l

Tricloroeteno - pg/L

Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L

Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano pg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Ba/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pdblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Casteldes-Vale da Castanheira/Vale da Ortiga-Unido de Freguesias de Calvao e
Soutelinho da Raia, Concelho de Chaves

Camara
Municipal de

NO CONCELHO DE CHAVES

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

4° trimestre

Chaves

ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE CASTELOES - VALE DA

CASTANHEIRA/VALE DA ORTIGA

2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pL’lince}, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anali % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . » bt Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.3 0.3 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.9 6.9 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 106 106 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gHi)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
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Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o—Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Soutelinho da Raia— Unido de Freguesias de Calvéo e Soutelinho da Raia, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO o
49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SOUTELINHO DA RAIA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade L .. Ml Cumprimento K Andlises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.3 0.3 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5e<9.5 Unidades pH 6.8 6.8 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 120 120 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amonio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- Hg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gHi)perileno -- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
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Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 100% 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 100% 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mo/l
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Mg/l
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Cela—Unido de Freguesias de Eiras, Sdo Julido de Montenegro e Cela, Concelho de

Camara Municipal

de Chaves

Chaves
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 2 trimestre
HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE CELA 2022

Em conformidade com o D

ecreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a

verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade L .. Ml Cumprimento R Andlises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.1 0.3 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8] Fator de diluigdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagio 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colonias a 36°C N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHy4
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno --- Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
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Cloroférmio - pg/L

Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Lim&os— Unido de Freguesias de Eiras, Sdo Julido de Montenegro e Cela, Concelho de Chaves

Céamara Municipal
de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE LIMAOS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anali % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . L. M Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 16* 1* 50% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.1 0.2 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8] Fator de diluigéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Arsénio 10 pg/L As
Ferro 200 ug/L Fe
Manganés 50 pg/L Mn
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Ug/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 Hg/L
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Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bg/L

*Causas: Falta de manutencéo/limpeza na rede predial *Medidas Corretivas: Recomendacéo de manutencao/limpeza/higienizacéo da rede predial

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Mosteir6 de Baixo-Unido de Freguesias de Eiras, Sdo Julido de Montenegro e Cela, Concelho de

Céamara Municipal de

Chaves

Chaves
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 29 trimestre
HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE MOSTEIRO DE BAIXO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagédo
da qualidade da &gua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da

Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . . I A_nallses Cumprimento R Andlises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas|Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 >100* 1* 50% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.3 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Nudmero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 pg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 Hg/L As
Benzeno 1.0 Hg/L
Benzo(a)pireno 0.010 Hg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 ug/L BrOs3
Cédmio 5.0 Hg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 pg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 Hg/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0.10 ug/lL
(HAP): )
Benzo(b)fluoranteno --- Mo/l
Benzo(K)fluoranteno - Hg/L
Benzo(gui)perileno - Hg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- Mo/l
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Ug/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
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Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 pg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Mg/l
Tetracloroeteno Hg/L
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - Hg/L
Bromoférmio - Mg/l
Bromodiclorometano ug/L
Dibromoclorometano - Hg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o— Total 0.1 Ba/L
Radédo 500 Bg/L

*Causas: Falha no sistema de tratamento *Medidas Corretivas: Correcdo do funcionamento do sistema de tratamento

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pdblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Sao Julido de Montenegro—Unido de Freguesias de Eiras, Sdo Julido de Montenegro e Cela,

Concelho de Chaves

Céamara Municipal

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO
HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES

49 trimestre

de Chaves

ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SAO JULIAO DE MONTENEGRO

2022

Em conformidade com o D

ecreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos ® /AdiT % N.° Analises PCQA %
Parametro VP Unidade . - N A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | oajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 52* 1* 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.3 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluigéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
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Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Mg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano - Mg/l
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

*Causas: Falha no sistema de tratamento *Medidas Corretivas: Correcéo do funcionamento do sistema de tratamento

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de S&o Lourenc¢o/Campo de Futebol-Uni&o de Freguesias de Eiras, Sdo Julido de Montenegro e

Cela, Concelho de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO

HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES

49 trimestre

Céamara Municipal
de Chaves

ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SAO LOURENGO — CAMPO DE

(ABASTECE A POPULAGAO DE RIBEIRA DE SAMPAIO E RIBEIRA DO PINHEIRO E PARTE DA

FUTEBOL

POPULACAO DE SAO LOURENCO)

2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede pliblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . - bt Anahses Cumprimento R Anélises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.1 0.3 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Nudmero de coldnias a 36°C - N/mL
Ferro 200 Hg/L Fe
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Ug/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
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Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): — Ho/L
Benzo(b)fluoranteno pg/L
Benzo(K)fluoranteno - Mg/l
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Mg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- ug/L
Tricloroeteno --- pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 ug/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- ug/L
Dibromoclorometano --- pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Sdo Lourenco/Carrasco-Unido de Freguesias de Eiras, Sdo Julido de Montenegro e Cela,
Concelho de Chaves

Cémara Municipal

de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SAO LOURENGO — CARRASCO 2022

Em conformidade com o D

ecreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a

verificacdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 Amal % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . - A Anallses Cumprimento R Anaélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas|Realizadas | gaajizadas

E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.1 0.3 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Nimero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
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Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): Ul ML
Benzo(b)fluoranteno - Mg/l
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Mg/l
Magnésio mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 Mg/l Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 ug/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno --- ug/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- pg/L
Dibromoclorometano --- pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Tresmundes-Unido de Freguesias de Eiras, Sdo Julido de Montenegro e Cela, Concelho de Chaves

Céamara Municipal
de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE TRESMUNDES 2022

Em conformidade com o D

ecreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a

verificacdo da qualidade da agua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 Amal % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . - A Anallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Maximo | superiores VP do /P Agendadas | Realizadas | paalizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.1 0.3 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
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Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colnias a 36°C N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 Mg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total - mg/L CaCOs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 010 Mg/
Benzo(b)fluoranteno --- ug/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- ug/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O2
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- ug/L
Tricloroeteno --- pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio --- ug/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano --- ug/L
Dibromoclorometano --- ug/L
Dose indicativa total 01 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Loivos - Unido de Freguesias de Loivos e Pdvoa de Agracdes, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 +u
4° trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE LOIVOS 2002

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pl]blic;;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AAT % N.° Analises PCQA %
Parametro VP Unidade . s N Anallses Cumprimento . Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.2 0.7 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 pg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 pg/L Sbh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 Mg/l
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 ug/L BrO3z
Cédmio 5.0 Hg/L Cd
Calcio - mg/L Ca
Chumbo 10 pg/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 pg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 Hg/L
Dureza Total - mg/L CaCOgs
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): vio Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - Hg/L
Benzo(K)fluoranteno - Hg/L
Benzo(gui)perileno - Mo/l
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Ug/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Mo/l <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortolurdo 0.10 Mo/l <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mo/l <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Mg/L Se
Sedio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOy
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - Hg/L
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - Hg/L
Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano --- ua/L
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Dibromoclorometano Hg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema do Seixo— Unido de Freguesias de Loivos e Povoa de Agracdes, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 i
4° trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DO SEIXO 022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede pdblica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © /AT % N.° Analises PCQA %
Parametro VP Unidade .. . N Anahses Cumprimento . Anélises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas| Realizadas | poalizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.4 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 pg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 pg/L Sbh
Arsénio 10 Hg/L As
Benzeno 1.0 Hg/L
Benzo(a)pireno 0.010 Mg/l
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 pg/L BrOs
Cédmio 5.0 Hg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 Mo/l
Dureza Total - mg/L CaCOs
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): Uiy Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - Hg/L
Benzo(K)fluoranteno - Mo/l
Benzo(gui)perileno - Hg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - Mo/l
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Ug/L Mn
Nitratos
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortolurdo 0.10 Mg/l <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 pg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOs
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Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - Hg/L

Tricloroeteno - Hg/L

Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - Hg/L

Bromoférmio - Hg/L
Bromodiclorometano - Hg/L
Dibromoclorometano - Hg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Samaifes- Unido de Freguesias da Madalena e Samaides, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 4ot
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES _
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SAMAIOES 2002

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pl]blicq, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /A AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . s N: Anallses Cumprimento . Anélises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.3 0.4 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - pg/L
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Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano pg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Bobadela Cruzeiro—Freguesia de Planalto de Monforte, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO o poi
40 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE BOBADELA — CRUZEIRO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

a Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro P Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cun:j%r\l/n;ento Agendadas | Realizadas Rlzgl?zI:g;
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.1 0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - pg/L
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Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Bobadela Lama Touca—Freguesia de Planalto de Monforte, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO o0 tri
40 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO DE BOBADELA — LAMA TOUCA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pﬂblice;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

a Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro P Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cunzipor\l/n;ento Agendadas | Realizadas Rﬁ;?zl::gsas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.2 0.2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Mercdrio 1 Mg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
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Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Oucidres—Freguesia de Planalto de Monforte, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO o0 tri
40 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE OUCIDRES 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da 4gua da rede pﬂblice;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . » it Anallses Cumprimento R Anélises
Minimo Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 1* 1* 1* 0% 2 1 50%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 35* 35* 1* 0% 2 1 50%
Desinfetante residual --- mg/L 0.1 0.1 - 100% 2 1 50%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de coldnias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 Hg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): o Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- Hg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Mercdrio 1 pg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNOs
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Nitritos 0.50 mg/L NO2
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bg/L

*Causas: Dosagem inadequada de reagente *Medidas Corretivas: Correcdo da dosagem de reagente no tratamento

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Vilar de Iseu—Freguesia de Planalto de Monforte, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 0 tei
40 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE VILAR DE ISEU 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
a Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro P Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cunépor\l/rgento Agendadas | Realizadas Rﬁa?l?zh:cei:s

E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 Hg/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
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Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Mg/L Mn
Mercdrio 1 pg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Vila Nova de Monforte—Freguesia de Planalto de Monforte, Concelho de Chaves

Céamara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO £ trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE VILA NOVA DE MONFORTE 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade L .. Ml Cumprimento K Andlises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sh
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Cobre 2.0 mg/L Cu
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Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Mercdrio 1 pg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Mg/l
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 Mg/l
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano --- ug/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Sanjurge-Freguesia de SantaCruz/Trindade e Sanjurge, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 0w
40 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SANJURGE 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pl]blic;;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /A AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . » bt Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.6 0.6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 7.2 7.2 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 112 112 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Nudmero de coldnias a 22°C N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): iy Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno -- pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L

Praca de Camdes, 5400-150 Chaves

Pagina 123 de 140
Telef: 276 340 500 - Fax: 276 327 724 - NIPC: 501 205 551 - e-mail: municipio@chaves.pt Y °



mailto:municipio@chaves.pt

MUNICIPIO DE CHAVES

DIVISAO DE AMBIENTE

Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Argemil/Travancas-Unido de Freguesia de Travancas e Roriz, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 04
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ARGEMIL/TRAVANCAS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

a Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro P Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cun:j%r\l/n;ento Agendadas | Realizadas Rﬁzr;l?zI:g;
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.6 0.6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aménio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Aluminio 200 Hg/L Al
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(ghi)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Ug/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Roriz-Unido de Freguesia de Travancas e Roriz, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 $ri
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE RORIZ 2002

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Paréametro VP Unidade . .. Ml Cumprimento R Andlises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.6 0.6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8] Fator de diluigéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHy4
Arsénio 10 pg/L As
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): iy Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(ghi)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 Hg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
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Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pdblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de S8o Cornélio 2-Unido de Freguesia de Travancas e Roriz, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 4rci
49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVE~S '
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SAO CORNELIO 2 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . - b A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.4 0.4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHy4
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 ug/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): oL Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(ghi)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 Hg/L Mn
Nitratos
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
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Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 100% 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 100% 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Soédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mo/l
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Fornos-Unido de Freguesias de Vidago, Arcosso, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras,
Concelho de Chaves

Céamara Municipal

de Chaves

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE FORNOS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade L .. Ml Cumprimento R Andlises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.3 0.6 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 7.3 7.3 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 103 103 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacéo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colonias a 36°C N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHy4
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Mercdrio 1 ug/L Hg
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 ug/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 ug/L
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno --- Hg/L
Tricloroeteno --- pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
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Cloroférmio - pg/L

Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
o.— Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento PUblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Selhariz/Vale da Touca— Unido de Freguesias de Vidago, Arcosso, Selhariz e Vilarinho

das Paranheiras, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO o
40 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
ch ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE SELHARIZ — VALE DA 022
aves TOUCA/CAPELA

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pﬂblice;, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos o Anali % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . L bt Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.3 0.3 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 75 75 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 103 103 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ug/L As <1.0 <1.0 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 ug/L Fe <40 <40 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 ug/L Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): iy Mo/
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
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Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mo/l
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Valverde-Unido de Freguesias de Vidago, Arcosso, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras,
Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO o0 tri
40 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE VALVERDE 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da agua da rede pablica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ® /AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade .. - it Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.4 0.6 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 7.3 7.3 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 98 98 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 pg/L As <1.0 <1.0 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 ug/L Fe <40 <40 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 ug/L Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 ug/L Al
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 ug/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 Hg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- Hg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
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Magnésio mg/L Mg
Mercdrio 1 pg/L Hg
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturéo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - Mg/l
Tricloroeteno pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 01 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radéo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Pdblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Vilarinho das Paranheiras-Unido de Freguesias de Vidago, Arcosso, Selhariz e
Vilarinho das Paranheiras, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO 49 trimestre
Municipal de HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE VILARINHO DAS PARANHEIRAS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da agua da rede pablica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade .. s N: Anallses Cumprimento . Anélises
Minimo Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas

E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.4 0.5 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 7.3 7.3 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 103 103 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacéo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug/L Al 47 47 0 100% 1 1 100%
Amdnio 0.50 mg/L NHq
Arsénio 10 pg/L As
Antimoénio 5.0 ug/L Sh
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L CI
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total - mg/L CaCO3
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Ferro 200 Hg/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 Mg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 Mg/l <0.10 <0.10 100% 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 Mg/l <0.030 <0.030 100% 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - Mg/l
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - Mg/l
Dibromoclorometano --- ug/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o —Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Nantes—Freguesia de Vilar de Nantes, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO o poi
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE DE NANTES 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

a Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.© Andlises % N.° Anélises PCQA ,0(0
Parametro P Unidade Minimo | Maximo | superiores VP Cun:j%r\l/n;ento Agendadas | Realizadas Rlzgl?zI:g;
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.2 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo
Sabor a 25°C 8] Fator de diluigdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Ferro 200 ug/L Fe
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHq4
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNOs
Nitritos 0.50 mg/L NO;
Mercdrio 1 Hg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ug/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Hg/L
Cloroférmio - pg/L
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Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L

Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento PUblico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema do Seixal-Freguesia de Vilar de Nantes, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 $ri
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DO SEIXAL 2002

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos ® /AT % N.° Analises PCQA %
Paréametro VP Unidade . L. N A_nallses Cumprimento R Analises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas| poajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/L 0.2 0.2 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8] Fator de diluigéo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvacdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de coldnias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Amoénio 0.50 mg/L NHy4
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 ug/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Hg/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 pg/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): i Ho/L
Benzo(b)fluoranteno --- pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(gui)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 Mg/l Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L O,
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortolurdo 0.10 Hg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L <0.03 <0.03 0 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
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Soédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Vilar de Nantes—Freguesia de Vilar de Nantes, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 4rci
49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE VILAR DE NANTES 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 0 AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. b A_nallses Cumprimento R Anélises
Minimo | Méaximo | superiores VP do VP Agendadas|Realizadas | goajizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual --- mg/L 0.2 0.5 - 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo
pH >6.5e<9.5 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C
Cor 20 mg/L Pt Co
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mL
Numero de colénias a 22°C - N/mL
Numero de colénias a 36°C - N/mL
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 ug/L Pb
Cianetos 50 Hg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Mo/l
Benzo(b)fluoranteno --- Hg/L
Benzo(K)fluoranteno --- Hg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- Hg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos 50 mg/LNO3
Nitritos 0.50 mg/L NO2
Mercdrio 1 pg/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
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Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 100% 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 100% 1 100%
Isoproturdo 0.10 Mg/l <0.03 <0.03 100% 1 100%
MCPA 0.10 ug/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sédio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 Mg/l
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
o— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L
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Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Redial-Freguesia de Vilela do Tamega, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 0 4ot
40 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE REDIAL 2002

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede plblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . L. N Anallses Cumprimento R Analises
Minimo | Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L 0.6 0.6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 8 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.5 6.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 81 81 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacio 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Nudmero de coldnias a 22°C N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 pg/L Mn 23.8 23.8 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL
Aluminio 200 Hg/L Al
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 ug/L Sh
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 pg/L
Benzo(a)pireno 0.010 ug/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio --- mg/L Ca
Chumbo 10 Ug/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 Hg/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCOs
Ferro 200 Ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): ol Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno --- pg/L
Benzo(gui)perileno - pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno --- pg/L
Magnésio --- mg/L Mg
Nitratos
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 pg/L <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 ug/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 pg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sedio 200 mg/L Na
Sulfatos 250 mg/L SO4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 Hg/L
Tetracloroeteno - pg/L
Tricloroeteno --- Hg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
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Bromodiclorometano - pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a—Total 0.1 Bg/L
Radao 500 Bg/L

Controlo da Qualidade da Agua de Abastecimento Publico referente ao 4° trimestre de 2022
Sistema de Vilela do Tamega — Cos Manecas-Freguesia de Vilela do Tamega, Concelho de Chaves

Camara CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 49 trimestre
Municipal de NO CONCELHO DE CHAVES
Chaves ZONA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE VILELA DO TAMEGA - COS MANECAS 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacdo da qualidade da dgua da rede pL’lince}, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos © AT % N.° Anélises PCQA %
Parametro VP Unidade . s N: Anallses Cumprimento . Anélises
Minimo | Méximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | goatizadas
E. coli 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/L <0.1 <0.1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >6.5¢<9.5 Unidades pH 6.6 6.6 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 77 77 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/L Pt Co 130* 130* 1* 0% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT 43* 43* 1* 0% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36°C - N/mL ND ND 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 Hg/L Al 42 42 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
Aménio 0.50 mg/L NHq
Antiménio 5.0 Hg/L Sb
Arsénio 10 pg/L As
Benzeno 1.0 ug/L
Benzo(a)pireno 0.010 pg/L
Boro 1.0 mg/L B
Bromatos 10 Ug/L BrOs
Cédmio 5.0 pg/L Cd
Célcio - mg/L Ca
Chumbo 10 Hg/L Pb
Cianetos 50 pg/L Cn
Cloretos 250 mg/L Cl
Cobre 2.0 mg/L Cu
Crémio 50 ug/L Cr
1,2-dicloroetano 3.0 ug/L
Dureza Total --- mg/L CaCO3
Ferro 200 ug/L Fe
Fluoretos 15 mg/L F
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): il Ho/L
Benzo(b)fluoranteno - pg/L
Benzo(K)fluoranteno - pg/L
Benzo(ghi)perileno --- pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/L
Magnésio - mg/L Mg
Manganés 50 pg/L Mn
Nitratos
Nitritos 0.50 mg/L NO
Mercdrio 1 ug/L Hg
Niquel 20 Hg/L Ni
Oxidabilidade 5.0 mg/L Oz
Pesticidas — total: 0.50 Hg/L <0.1 <0.1 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 pg/L
Clortoluréo 0.10 pg/L <0.030 <0.030 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0.10 Hg/L
MCPA 0.10 pg/L
Selénio 10 Hg/L Se
Sodio 200 mg/L Na
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Sulfatos 250 mg/L SOq4
Tetracloroeteno e tricloroeteno: 10 pg/L
Tetracloroeteno pg/L
Tricloroeteno - pg/L
Trihalometanos — total (THM): 100 pg/L
Cloroférmio - pg/L
Bromoférmio - pg/L
Bromodiclorometano pg/L
Dibromoclorometano - pg/L
Dose indicativa total 0.1 mSv
a— Total 0.1 Bg/L
Radédo 500 Bg/L

*Causas: Rotura na rede de aducdo/distribuicdo/reservatério *Medidas Corretivas: Reparagdo ou substituicdo da componente danificada/material inadequado na rede de
distribuicéo

Chaves, 15 de marco de 2023

O Presidente da Camara Municipal,

(Nuno Vaz)
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